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Abstrak  

 

Transformator tegangan (Potential transformer/PT) merupakan salah satu 

komponen penting dalam sistem distribusi tenaga listrik. Pengujian PT pada kubikel 

tegangan menengah sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa PT 

berfungsi dengan baik dan akurat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gangguan 

pada kinerja traformator, maka perlu dilakukan pemeliharaan transformator supaya 

menjaga efektivitas dan daya tahan sistem tenaga listrik sehingga penyaluran tetap 

terjaga dengan baik. Pengujian rasio transformator dilakukan berdasarkan standar 

IEC 60076-3: 2000-03, IEC 60044-2, ANSI C57.12.90, buku enjineering PT PLN 

(Persero) P3B serta IEC 60044-5 “Instrument Transformer Part-5” Edisi I tahun 

2004. Pengujian ini menggunakan alat yaitu CT/PT Analyzer yang dirancang 

khusus untuk pengujian dan kalibrasi. Setelah dilakukan pengujian pada Potential 

transformer (PT) pada kubikel Metering 20 kV diketahui bahwa besaran nilai error 

ratio pada pengujian Kelas Akurasi 0,5% dan 1,0% dengan besaran nilai terendah 

yaitu -0.33% pada phasa S pada pengujian dikelas 1,0%. Sedangkan hasil tertinggi 

yaitu  -0.4% pada phasa T dikelas 0,5% dan phasa S dikelas 1,0% . Nilai yang 

didapatkan ini sudah memenuhi standar pengujian error ratio pada Potential 

transformer (PT) dengan range -0.5 sampai +0.5 dan range -1,0 sampai +1,0. 

 

Kata Kunci : CT/PT Analyzer, Kubikel Metering, Potential Transformer (PT), 

Pengujian Rasio Transformator. 
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Abstract  

 

Voltage transformers (Potential Transformers/PT) are crucial components in 

electrical distribution systems. Testing PTs in medium voltage cubicles is essential 

to ensure they function correctly and accurately. This is necessary to anticipate 

potential performance issues of the transformers. Therefore, regular maintenance 

is required to maintain the effectiveness and durability of the electrical power 

system, ensuring reliable distribution. Transformer ratio testing is conducted based 

on the standards IEC 60076-3: 2000-03, IEC 60044-2, ANSI C57.12.90, the 

engineering manual of PT PLN (Persero) P3B, and IEC 60044-5 "Instrument 

Transformer Part-5" Edition I, 2004. This testing uses a CT/PT Analyzer, a device 

specifically designed for testing and calibration. After testing the potential 

transformer (PT) in the 20 kV metering cubicle, it was found that the error ratio 

values for Accuracy Classes 0.5% and 1.0% had the lowest value of -0.33% on 

phase S in the Class 1.0 test. The highest value was -0.4% on phase T in Class 0.5 

and on phase S in Class 1.0. These values meet the error ratio testing standards for 

potential transformers (PT), which range from -0.5 to +0.5 and from -1.0 to +1.0. 

 

Keywords : CT/PT Analyzer, Metering Cubicle, Potential Transformer, Transformer 

Ratio Testing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Transformator tegangan (Potential transformer/PT) merupakan salah satu 

komponen penting dalam sistem distribusi tenaga listrik. PT digunakan untuk 

mengukur tegangan listrik yang melewati suatu sirkuit dan mengubahnya menjadi 

tegangan yang lebih kecil agar dapat diukur dengan aman oleh peralatan pengukur. 

PT biasanya dipasang di dalam kubikel tegangan menengah untuk mengukur 

tegangan yang masuk atau keluar dari kubikel tersebut. 

Pengujian PT pada kubikel tegangan menengah sangat penting dilakukan untuk 

memastikan bahwa PT berfungsi dengan baik dan akurat. Selain itu pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah PT masih dalam kondisi yang layak digunakan 

atau sudah mengalami kerusakan. (PT. PLN (Persero), 2014) 

Untuk mengantisipasi adanya gangguan pada kinerja trafo, maka perlu 

dilakukan pemeliharaan transformator supaya menjaga efektivitas dan daya tahan 

sistem tenaga listrik sehingga penyaluran tetap terjaga dengan baik. (Andi 

Makkulau & Siswanto, 2018) 

Oleh karena itu, penggunaan CT/PT Analyzer menjadi solusi yang efektif untuk 

menguji kinerja PT dengan cepat dan akurat. CT/PT Analyzer adalah alat yang 

dirancang khusus untuk pengujian dan kalibrasi. Pengujian rasio PT merupakan 

salah satu dari pengujian CT/PT Analyzer. (Omicron, 2010). Pengujian rasio 

transformator dilakukan berdasarkan standar IEC 60076: 2000-03, IEC 

60186:1969, ANSI C57.12.90, serta buku enjineering PT PLN (PERSERO) P3B. 

Dengan demikian, penggunaan CT/PT Analyzer dalam pengujian PT pada 

kubikel tegangan menengah dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan 

kinerja dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik secara keseluruhan. 

1.2. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1) Bagaimana prosedur pengujian PT pada kubikel tegangan menengah 

menggunakan CT/PT Analyzer? 
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2) Apa saja parameter yang diuji pada PT menggunakan CT/PT Analyzer?  

3) Bagaimana analisis hasil pengujian PT menggunakan CT/PT Analyzer ? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah :  

1) Dapat mengidentifikasikan nilai hasil dari CT/PT Analyzer sesuai dengan 

standar yang berlaku 

2) Dapat melakukan pengujian kelayakan pada Potential transformer (PT) 

menggunakan CT/PT Analyzer 

3) Dapat menganalisis hasil pengujian dari Potential transformer (PT) 

menggunakan alat CT/PT Analyzer 

 

1.4. Luaran  

Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

1) Jobsheet praktek menggunakan alat CT/PT Analyzer pada kubikel Metering 

20 kV – Jobsheet praktek instalasi PT pada kubikel Metering 20 kV 

2) Modul praktik kubikel tegangan menengah 20 kV 

3) Artikel ilmiah mengenai pengujian pada kubikel tegangan menengah 20 kV 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa 

Kesimpulan untuk Tugas Akhir ini, berupa :  

1. Setelah dilakukan pengujian kelayakan pada Potential transformer (PT) 

kubikel Metering 20 Kv diketahui bahwa besaran nilai error ratio pada 

pengujian Kelas Akurasi 0,5% dengan besaran nilai terendah yaitu -0.35%. 

Pada phasa R pada pengujian pertama dan pada phasa S pada pengujian 

kedua memiliki hasil yang sama. Sedangkan hasil tertinggi yaitu -0.4% pada 

phasa T pada pengujian kedua. Nilai yang didapatkan ini sudah memenuhi 

standar pengujian error ratio pada Potential transformer (PT) dengan range 

-0.5 sampai +0.5.  

2. Setelah dilakukan pengujian kelayakan pada Potential transformer (PT) 

kubikel Metering 20 Kv diketahui bahwa besaran nilai error ratio pada 

pengujian Kelas Akurasi 1,0% dengan besaran nilai terendah yaitu -0.33%. 

Pada phasa S pada pengujian pertama. Sedangkan hasil tertinggi yaitu -

0.4% pada phasa R pada pengujian pertama. Nilai yang didapatkan ini 

sudah memenuhi standar pengujian error ratio pada Potential transformer 

(PT) dengan range -1.0 sampai +1.0. 

3. Hasil dari pengujian Kelas Akurasi 0,5 & 1,0. Pada Potential transformer 

(PT) kubikel Metering 20 Kv bila merujuk kepada nilai standar atau acuan 

dari . Untuk batas standar yang berlaku sesuai dengan IEC 60044-5 

“Instrument Transformer Part-5” Edisi I tahun 2004, IEC 60076-3: 2000-

03, IEC 60044-2, ANSI C57.12.90 serta buku enjineering PT PLN (Persero) 

P3B. Bisa dikatakan telah memenuhi nilai standarnya. Sehingga kelayakan 

pada Potential transformer (PT) masih dalam kondisi aman dan layak 

bekerja. 
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5.2. Saran  

Dengan dilakukannya pengujian ini dapat dilakukan perawatan tahunan pada 

gardu distribusi yang terdapat di Politeknik Negeri Jakarta. Perawatan tersebut 

meliputi pengecekan kelayakan pada Potential transformer (PT) melihat dari hasil 

pengujian tersebut apakah peralatan masih dalam keadaan baik dan layak 

digunakan, apabila sudah melewati batas standar pada pengecekan kelayakan PT 

ini harus diganti peralatan tersebut. Agar sistem distribusi tegangan menengah 

dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. 
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