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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Energi listrik memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. 

Pembangkit listrik merupakan tulang punggung dari sistem energi listrik yang 

berperan dalam menjamin ketersediaan dan keandalan energi listrik bagi 

kehidupan manusia. Dengan sangat pentingnya energi listrik bagi kehidupan, 

penggunaan energi listrik akan terus bertambah hari demi hari. Oleh karena itu 

dibutuhkan pembangkit listrik yang andal untuk menjamin ketersediaan energi 

listrik bagi kehidupan manusia saat ini dan masa yang akan datang. Untuk 

menunjang ketersediaan energi listrik yang andal tersebut, diperlukan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pembangkitan listrik. 

Program Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu upaya pengembangan 

sumber daya manusia antara perguruan tinggi dan industri yang dalam hal ini 

di bidang pembangkitan listrik. 

Politeknik merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 

tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan 

dalam industri terkait. Politeknik Negeri Jakarta khususnya pada program studi 

Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi mewajibkan mahasiswa semester 7 

untuk mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di industri terkait dengan 

harapan dapat memiliki pengalaman, keahlian dan keterampilan dalam bidang 

pembangkitan listrik serta mempersiapkan diri ketika terjun ke dunia industri 

nantinya. 

PLTGU adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, 

yang merupakan gabungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTGU menggunakan kombinasi 

siklus Brayton (gas) dan siklus Rankine (uap) untuk menghasilkan listrik. 

PLTGU dapat menggunakan bahan bakar cair seperti HSD (High Speed Diesel) 

atau menggunakan bahan bakar gas seperti Natural Gas. Dalam operasinya, 

PLTGU memanfaatkan gas buang hasil pembakaran turbin gas untuk 
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memanaskan air di dalam Heat Recovery Steam Generator (HRSG). Kemudian 

air yang dipanaskan tersebut berubah fasa menjadi uap digunakan untuk 

memutar turbin uap [1]. 

Turbin uap adalah komponen yang memanfaatkan uap keluaran dari boiler 

atau HRSG yang digunakan untuk memutarkan sudu sudu pada turbin uap 

sehingga menghasilkan energi mekanik pada poros turbin uap yang dikopel 

dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. 

1.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada : 

Tempat  : PT. Bekasi Power 

Tanggal  : 02 September 2024 – 02 Januari 2025 

Jam Kerja  : 08.00 – 17.00 WIB 

Alamat  : Kawasan Industri Gerbang Teknologi Cikarang, Jalan      

Tekno No.8, Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten 

Bekasi, Jawa Barat 17530. 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan umum kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan memahami cara kerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan 

Uap. 

2. Mengetahui dan memahami komponen-komponen Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap. 

3. Mengetahui dan memahami proses pengoperasian dari Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap. 

4. Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di perkuliahan secara aktual 

di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. 

5. Mengembangkan kemampuan teknis dan kemampuan sosial pada dunia 

kerja secara langsung. 

Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Mengetahui dan memahami prinsip kerja dari Steam Turbine Generator 

(STG). 

2. Mengetahui dan memahami sistem pengoperasian Steam Turbin Generator 

(STG). 

3. Mengetahui dan mempelajari pekerjaan dari Operator Distributed Control 

System (DCS) Central Control Room dan Local pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap. 

4. Menghitung dan mengetahui efisiensi termal dari turbin uap di Pembangkit 

Listrik Tenaga Gas dan Uap PT. Bekasi Power 

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1.4.1 Manfaat Untuk Mahasiwa 

1. Menambah dan memperluas wawasan tentang proses 

pengoperasian unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 

(PLTGU). 

2. Menambah pengalaman kerja sebagai Operator Central Control 

Room dan Local pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. 

3. Mengetahui proses dan cara kerja dari sistem Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap. 

1.4.2 Manfaat untuk Perguruan Tinggi 

1. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja program studi terutama 

untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan 

tinggi oleh industri tempat Praktik Kerja Lapangan. 

2. Mempersiapkan para mahasiswa untuk siap terjun ke dunia industri 

setelah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi. 

3. Terjalinnya kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan industri 

tempat Praktik Kerja Lapangan. 

4. Menjadi referensi tempat untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan bagi mahasiswa lainnya. 

1.4.3 Manfaat untuk Industri 

1. Terjalinnya kerja sama antara Perguruan Tinggi dan Industri. 
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2. Industri dapat memanfaatkan mahasiswa sebagai tenaga kerja muda 

dalam hal ini sebagai Analis Muda Pembangkit. 

1.5 Batasan Masalah Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Agar laporan Praktik Kerja Lapangan ini tetap teratur, maka penulis membatasi 

ruang lingkup pembahasan pada laporan Praktik Kerja lapangan sebagai 

berikut : 

1. Hanya membahas tentang kualitas dan kuantitas uap keluaran HRSG 

sebelum masuk ke turbin uap tanpa melihat performa dari turbin gas dan 

HRSG. 

2. Variasi data mode operasi yang menggunakan supplementary firing burner 

dimulai dari 220, 240, 260, 280 hingga 1000 kg/h pada HRSG. 

1.6 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan, yaitu : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 

pengumpulan data berdasarkan berbagai sumber seperti manual book, 

maintenance history, operational history, jurnal, internet dan lainnya. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengambilan data dengan meninjau 

secara langsung terhadap komponen-komponen yang terdapat pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan mengumpulkan 

informasi dan memperdalam pemaham melalui diskusi dengan pihak 

professional terkait. 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut : 

- HALAMAN JUDUL 
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Halaman ini memuat judul Praktik Kerja Lapangan, logo Perguruan Tinggi, 

nama lengkap penulis, NIM penulis, nama Perguruan Tinggi dan tahun 

penulisan 

- LEMBAR PENGESAHAN 

Pada halaman ini berisi judul Praktik Kerja Lapangan, nama penulis, NIM 

serta pihak yang mengesahkan 

- KATA PENGANTAR 

Berisi ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak yang telah berjasa 

atau membantu dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan 

- DAFTAR ISI 

Bagian yang berisi bab dan sub bab yang telah disusun berdasarkan isi 

laporan 

- DAFTAR GAMBAR 

Daftar yang berisi kumpulan gambar yang terdapat di dalam laporan yang 

disusun secara berurutan 

- BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang ruang lingkup, tujuan, manfaat, 

rumusan masalah, batasan masalah, metode, dan sistematika penulisan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

- BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisi segala macam hal yang berhubungan dengan perusahaan tempat 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan. 

- BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Bab yang membahas tentang proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 

dan kajian objek yang diteliti dalam Praktik Kerja Lapangan untuk 

penyelesaian laporan. 

- BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup laporan yang berisi kesimpulan serta saran 

yang diberikan oleh penulis setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

- DAFTAR PUSTAKA 
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Berisikan sejumlah referensi yang digunakan sebagai sumber info 

tambahan dalam penyusunan laporan. 

- LAMPIRAN 

Berisi surat keterangan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan yang 

berupa dokumen dari pihak industri. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab 3, penulis dapat 

mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Mode pengoperasian PLTGU Bekasi Power, berpengaruh signfikan 

terhadap heat rate turbin uap, efisiensi termal turbin uap dan steam rate 

turbin uap. Efisiensi termal turbin uap berbanding terbalik dengan heat rate 

turbin uap. Namun berbanding lurus dengan kenaikan daya pada generator. 

2. Dari semua mode operasi yang terdapat di PLTGU Bekasi Power, mode 

operasi full combine adalah mode operasi yang memiliki efisiensi termal 

turbin uap yang paling tinggi dibanding dengan mode operasi yang lainnya, 

dengan efisiensi termal turbin uap tertinggi mencapai 35,27 % pada daya 

generator 35,6 MW dengan heat rate turbin uap sebesar 2438 kcal/kWh. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah didapat, penulis 

memiliki saran yaitu agar PLTGU Bekasi Power dapat beroperasi pada mode 

operasi full combine untuk memaksimal efisiensi baik dari segi teknis maupun 

dari segi bisnis. 
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