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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kerja praktik serta laporan praktik kerja industri di PT KILANG 

PERTAMINA INTERNASIONAL RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat – 

Maintenance Area-II, Maintenance Execution pada periode 3 Februari 2025 – 28 

Februari 2025 yang berjudul : 

“LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PADA JABATAN JUNIOR 

TECHNICIAN ELECTRICAL DALAM PERBAIKAN KEBOCORAN OLI 

TRANSFORMATOR STEP DOWN 20KV/3.15KV DI MAINTENANCE AREA-II, 

MAINTENANCE EXECUTION PADA PT KILANG PERTAMINA 

INTERNASIONAL RU VI BALONGAN” 

Program Praktek Kerja Industri merupakan pembelajaran bagi mahasiswa untuk 

mengenalkan dan meningkatkan serta mengaplikasikan kemampuan mahasiswa antara 

pembelajaran perkuliahan dalam kelas dengan dunia industri. Program Praktek Kerja 

Industri ini untuk memahami prosedur kerja, kendala kerja dan pemecahannya dalam 

suatu industri agar mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja di Industri 

secara langsung. 

Selama melaksanakan Praktek Kerja Industri serta pembuatan laporan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, bantuan, dan bimbingan 

selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Industri di PT Kilang Pertamina 

Internasional RU VI Balongan – Maintenance Area-II, Maintenance Execution kepada 
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ini. 

4. Bapak Anang Sunandi selaku pembimbing utama penulis yang membimbing dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Industri di di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI 

Balongan. 

5. Bapak Galih Try Permata dan Bapak Rama Aditia Hadikusuma yang sudah 

membantu penulis dalam membimbing pekerjaan di dalam kilang dan membantu 

memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan laporan Praktek 

Kerja Industri. 

6. Bapak Rahmat Shiyam sebagai Technical Koordinator Electrical yang sudah 

membantu penulis dalam Menyusun Laporan Praktek Kerja Industri. 

7. Bapak Aldi Wahyu Utama dan Bapak Muhammad Syafiq Shidqi sebagai Junior 

Technician II Electrical yang sudah menjadi pembimbing harian di area Maintenance 

Area-II, Maintenance Execution di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI 

Balongan. 

8. Ibu Susi Susanti yang telah membantu dan memberikan arahan terkait administrasi 

dan prosedur sehingga bisa dilaksanakan Praktek Kerja Industri di PT Kilang 
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support, dan bantuan dalam melaksanakan Praktek Kerja Industri. 
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saling membantu penulis sehingga bisa dibuatnya laporan Praktek Kerja Industri di PT 
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dituliskan. Atas kesengajaan maupun tidak kesengaajan tersebut, penulis mengucapkan 

minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi yang dilaporkan dalam laporan 
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Balongan, Februari 2025 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG PKL 

 

 

Gambar I- 1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

Sumber: Dikti.org 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2012 

mengenai Deskripsi Jenjang Kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 9 (C) Tentang Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi, Program Pendidikan Vokasi Diploma III tergolong dalam jenjang 

kualifikasi nomor lima sebagai Teknisi/Analis berdasarkan Pengembangan Karir 

Berbasis Pelatihan Kerja dan Pengalaman seperti yang ditampilkan pada Gambar I-1 
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut, maka mahasiswa Vokasi Diploma Tiga diperkenalkan dalam dunia industri 

sesuai dengan kebutuhan kompetensi tersebut melalui program Praktek Kerja Industri. 

Sehingga ketika mahasiswa Diploma Tiga menjadi ahli madya, maka diharapkan 

menjadi ahli madya yang berkompeten dan siap kerja seperti yang terlihat pada Gambar 

I-2 Alur Output Yang Diharapkan Sebagai Mahasiswa Politeknik dibawah ini. 

 

 

Gambar I- 2 Alur Output Sebagai Mahasiswa Politeknik 
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LNG Academy merupakan program Diploma III Teknik Mesin dalam bidang 

pengolahan gas yang merupakan kerjasama antara Politeknik Negeri Jakarta dengan 

PT Badak NGL dengan waktu pendidikan selama 6 semester. Sebagai calon ahli madya, 

mahasiswa LNG Academy dituntut mampu berkompeten dalam disiplin ilmunya 

masing-masing dan memiliki kemampuan softskill. Mahasiswa dituntut mampu 

berkomunikasi, mampu membangun relasi, mampu mengambil Keputusan, terampil 

dalam menyelesaikan masalah, dan networking, mampu mengambil keputusan, dan 

peka terhadap perkembangan yang sudah terjadi dalam dunia global, dan mampu 

memiliki networking yang luas. Sehingga dibentuklah dalam program LNG Academy 

untuk memperkenalkan, melatih, dan menumbuhkan kemampuan tersebut yaitu 

program Orientasi Kilang. Program tersebut program pengenalan Kilang Badak LNG 

secara langsung bagi mahasiswa LNG Academy dengan pendampingan dan bimbingan 

secara langsung oleh Pekerja Badak LNG. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut 

ketika berada di industri lain, maka Politeknik Negeri Jakarta membuat sebuah sarana 

dengan dibentuknya sebuah program bagi mahasiswa LNG Academy yaitu Program 

Praktek Kerja Industri/Lapangan di industri lain. Sehingga lulusan mahasiswa LNG 

Academy akan menjadi ahli madya yang berkompeten dan siap kerja. Praktek Kerja 

Industri juga merupakan beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh 

sebagai persyaratan akademis kelulusan Mahasiswa LNG Academy Jurusan Teknik 

Mesin, Program Studi Teknik Mesin, Konsentrasi Listrik dan Instrumentasi. 

Sebagai mahasiswa LNG Academy yang berkuliah di bidang teknologi pengolahan 

gas, dipilihlah PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan sebagai tujuan 

tempat Kerja Praktek Industri. Perusahaan tersebut dipilih karena bergerak dalam 

bidang yang sama dengan PT Badak NGL yaitu industri yang bergerak dalam bidang 

Migas (Minyak dan Gas). Pelaksanaan Praktek Kerja Industri di PT Kilang Pertamina 
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Internasional RU VI Balongan dilaksanakan untuk menambah pengalaman kerja 

mahasiswa LNG Academy pada industri MIGAS (Minyak dan Gas) yang lain. Praktek 

Kerja Industri ini juga untuk melatih mahasiswa LNG Academy untuk memiliki etos 

kerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaan di area industri MIGAS (Minyak dan 

Gas). 

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Industri pada Jabatan Junior Technician 

Electrical dalam perbaikan kebocoran oli Transformator StepDown 20KV/3.15KV di 

Maintenance Area-II, Maintenance Execution, PT Kilang Pertamina Internasional RU 

VI Balongan menambah pengalaman kerja di industri, melatih etos kerja yang baik 

dalam melaksanakan pekerjaan di area industri, melatih kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan membangun relasi, kemampuan mengambil Keputusan, terampil dalam 

menyelesaikan masalah, dan networking, mampu mengambil keputusan, dan peka 

terhadap perkembangan yang sudah terjadi dalam dunia global, dan mampu memiliki 

networking yang luas. 

1.2 RUANG LINGKUP PKL 

 

Ruang lingkup dalam kegiatan Praktik Kerja Industri ini sebagai berikut : 

 

a. Switchgear dan Transformator pada Electrical Section, Maintenance Area-II, 

Maintenance Execution, PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan. 

b. Tanggung jawab dan tugas pada jabatan Junior Technician Electrical, Maintenance 

Area-II, Maintenance Execution di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI 

Balongan. 

c. Pekerjaan perbaikan masalah kebocoran Oli pada Trafo 13-PTR-01A di PT Kilang 

Pertamina Internasional RU VI Balongan. 
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PKL 

 

1.3.1 TUJUAN 

 

Tujuan dari Pelaksanaan Kerja Praktik Industri ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Melaksanakan Praktek Kerja Industri pada jabatan Junior Technician Electrical 

dalam perbaikan kebocoran oli Trafo Stepdown 20 KV/3.15 KV, Maintenance Area- 

II, Maintenance Execution di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan. 

b. Melaksanakan perbaikan kebocoran oli pada sisi sekunder Transformator Stepdown 

20 KV/3.15 KV 13-PTR-01A di Maintenance Area II, Maintenance Execution, PT 

Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan. 

1.3.2 MANFAAT 

 

Manfaat dari Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik Industri ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai referensi mengenai perkembangan industri dalam 

bidang elektrikal di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan sehingga 

dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan referensi tersebut. 

b. Bagi Perusahaan, hasil laporan Praktek Kerja Industri dapat menjadi referensi 

perusahaan sebagai evaluasi agar perusahaan menjadi lebih baik dimasa yang akan 

datang. 

c. Bagi mahasiswa, mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran di industri untuk 

mengenalkan serta menumbuhkan kemampuan etos kerja mahasiswa dalam dunia 

industri. 
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4.1 KESIMPULAN 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan praktek kerja pada jabatan Junior Technician 

Electrical dalam perbaikan kebocoran oli pada sisi sekunder Trafo Stepdown 20 

KV/3.15 KV 13-PTR-01A di Maintenance Area II, Maintenance Execution, PT Kilang 

Pertamina Internasional RU VI Balongan maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri sebagai Junior Technician Electrical dalam 

perbaikan kebocoran oli Transformator melaksanakan dalam Memonitor dan 

melakukan kegiatan pre-excecution, excecution, dan pengawasan terhadap quality 

Transformator dengan pendampingan dari Inspection Engineer. Ketika akan 

melaksanakan perbaikan trafo, Junior Technician Electrical atau ahli Teknik berperan 

menyelesaikan prosedur surat ijin yang harus diselesaikan seperti Surat Ijin Kerja 

Aman, Surat Ijin Kerja Listrik, dan Prosedur Job Safety Analysis maintenance Trafo. 

b. Perbaikan Kebocoran oli Transformator 13-PTR1-01A dilaksanakan berdasarkan 

prosedur yang ada dan bertujuan untuk memperbaiki kebocoran oli pada trafo. Melalui 

beberapa prosedur yaitu diawali dengan Switching OFF Transformator 13-PTR1-01A, 

Pengurasan dan Purifikasi Oli, Pergantian Fleksibel pada Transformator, dan Switching 

ON Transformator. Dilakukan perbaikan trafo dari kebocoran oli dengan menambah 

fleksibel Busbar pada trafo agar ketika terjadi penurunan kontur tanah, maka BusBar 

trafo tidak mengalami kelonggaran dan menimbulkan celah yang mengakibatkan 

kebocoran oli. 
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4.2 SARAN 

 

Dengan keadaan kontur tanah pada PT Kilang Pertamina Internasional RU VI 

Balongan yang dapat menurun sewaktu waktu diakibatkan terletak di tepi Pantai, maka 

pada trafo dalam area kilang diharapkan segera dilakukan penambahan fleksibel pada 

tiap trafo karena resiko penurunan kontur tanah yang menyebabkan turunnya kabel 

trafo yang dapat menarik dari Busbar trafo sehingga menimbulkan longgarnya busbar. 

Akibatnya maka akan mengalami kemungkinan banyaknya terjadi kebocoran oli pada 

trafo yang ada di area kilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya 

ditambahkan fleksibel pada seluruh trafo yang ada di area kilang. 
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