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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Di era globalisasi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, 

penggunan energi listrik dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan 

kualitas hidup masyarakat, sehingga kualitas energi listrik harus dijaga dan terus 

ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh konsumen. Dalm hal ini 

penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ciputat, pada bagian Jaringan khususnya 

pada pemeliharaan gardu distribusi tegangan menengah. 

 

 Divisi jaringan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ciputat memiliki tugas untuk 

menjaga keandalan serta kestabilan sistem jaringan dalam distribusi tenaga listrik, 

maka dari itu untuk mewujudkannya diperlukan adanya pemeliharaan. 

Pemeliharaan adalah hal utama yang perlu dilakukan dalam menjaga kondisi 

komponen supaya bekerja dalam kondisi yang baik, serta meminimalisir terjadinya 

gangguan yang disebabkan oleh umur komponen itu sendiri oleh karena itu perlu 

adanya pemeliharaan. 

 

 Pemeliharaan dilakukan bisa karena bebrapa hal, diantaranya terjadi 

kerusakan pada salah satu komponen gardu distribusi sehingga perlu dilakukannya 

perbaikan. Metode pemeliharaan yang dilakukan berbeda, ada padam total dan 

metode minim padam. PT PLN (Persero) melakukan inovasi yaitu pemeliharaan 

dengan metode tanpa padam, berbeda dengan metoda padam total dan minim 

padam yang masih ada energi listrik yang terbuang karena terjadinya pemadaman, 

metode tanpa padam ini benar-benar tidak ada energi yang terbuang atau tidak ada 

pemadaman pada sisi pelanggan. Oleh karena itu penulis akan membahas 

pemeliharaan metode tanpa padam dengan changeoper pasok di PT PLN (Persero) 

area UP3 Ciputat menggunakan Unit Trafo Bergerak (UTB). 
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1.2. Ruang Lingkup Kegiatan 

 Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan penulis di PT. 

PLN (Persero) UP3 Ciputat yaitu sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagai 

usaha untuk mengembalikan/ mempertahankan/ mendayagunakan 

setiap peralatan dengan tujuan agar peralatan dapat beroperasi sesuai 

dengan fungsinya sampai mencapai umur ekonomisnya. 

2. Memahami tentang bagian-bagian dan fungsi transformator distribusi 

20 kV. 

3. Mengerti cara kerja transformator distribusi 20 kV. 

4. Mengetahui mekanisme pekerjaan pemeliharaan tanpa padam. 

5. Mengetahui alat-alat yang digunakan pada proses pemeliharan 

distribusi 20 kV dengan metode tanpa padam. 

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Tempat dan waktu pelaksanaan selama Praktik Kerja Lapangan yang 

penulis laksanakan sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) UP3 Ciputat 

Alamat : 

Jl. RE. Martadinata KM. 27, Ciputat, 

Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota 

Tangerang Selatan, Banten 15417 

Waktu Pelaksanaan : 31 Agustus s.d. 31 Januari 2022 

Nama Pembimbing : 
Restu Prima Aridani 

NIP. 9114952ZY 

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

1.4.1. Tujuan PKL 

 Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik kerja lapangan (PKL) ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa memperoleh pembelajaran dan pemahaman kondisi objektif 

secara nyata tentang perusahaan/ industri khususnya di PT. PLN (Persero) 

UP3 Ciputat. 

2. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang bagian-bagian dan fungsi 

transformator distribusi 20 kV. 

3. Mahasiswa diharapkan dapat mengerti cara kerja transformator distribusi 20 

kV. 

4. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui mekanisme pekerjaan 

pemeliharaan dengan metode tanpa padam. 

5. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui alat-alat yang digunakan pada 

proses pemeliharan distribusi 20 kV dengan metode tanpa padam. 

1.4.2. Kegunaan 

Bagi Politeknik Negeri Jakarta: 

1. Salah satu bentuk kerjasama yang baik antara perusahaan dengan 

Politeknik Negeri Jakarta. 

2. Salah satu tolak ukur seberapa jauh ilmu yang didapat dan dipahami 

oleh mahasiswa. 

3. Salah satu gambaran nyata situasi di lingkungan kerja sebagai bahan 

evalusai dan pengembangan kurikulum yang sudah ada. 

Bagi Perusahaan:  

1. Sebagai bentuk pengabdian perusahaan terhadap negara untuk 

mengembangangkan dan membimbing bakat dan kehlian calon 

penerus bangsa. 

2. Perusahaan mendapatkan pandangan tentang kualitas calon pekerja. 

3. Sebagai tolak ukur kompetensi calon pekerja dari Politeknik Negeri 

Jakarta. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN 

(Pesrsero) UP3 Ciputat yang telah dilakukan penulis didapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya pemeliharaan metode tanpa padam menggunakan Unit 

Transformator Bergerak (UTB) sangat berperan penting dalam terwujudnya 

keandalan jaringan distribusi listrik. 

2. Tidak semua lokasi gardu dapat dilakukukan pemeliharan dengan metode 

tanpa padam, lokasi gardu harus memiliki akses mobilisasi untuk UTB dan 

kendaraan pengangkut pertalatan lainnya. 

3. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tanpa padam adalah nilai 

perbandingan tegangan yang ada pada panel sinkron menggunakan 

voltmeter, putaran phasa pada panel sinkron dengan phase squanece. 

4. Pelaksanaan pemeliharaan tanpa padam perlu adany akoordinasi yang 

sesuai antara satu pihak satu dengan yang lainnya. 

5. Penggunaan alat ukur dan peralatan lainnya harus menggunakan peralatan 

yang masih dalam keadaan baik. 

4.2. Saran 

 Berikut beberapa saran dari hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

yang telah penulis laksanakan. 

1. Selalu memperhatiakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan 

tetap mengutamakan keselamatan kerja dalam setiap pemeliharaan yang 

dilakukan. 

2. Perlunya dilakukan inspeksi secara berkala guna menjaga dan menentukan 

langkah selanjutnya untuk keandalan peralatan pada gardu distribusi. 

3. Mengganti dan tidak menggunakan peralatan yang sudah menurun tingkat 

akurasinya. 
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4. Harus selalu melengkapi dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi 

semua pelaksana kegiatan di lapangan. 

5. Selalu memperhatikan dan menerapkan SOP sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan. 
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Lampiran 1 Surat Keterangan dari Perusahaan 
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Lampiran 2 Logbook  

 

No.  Hari, Tanggal  Aktivitas yang dilakukan  Paraf  

1  Selasa, 31  

Agustus 2021  

• Pengarahan Perusahaan  

• Melihat ALS kabel dari sumber 

gardu hubung  
  

2  Rabu, 1  

September 2021  

• Melihat proses pengumulan data 

ACO TM  

• Melihat proses test trip CBO  
 

3  Kamis, 2  

September 2021  

Pemeliharaan gardu beton  

 

4  Jum'at, 3  

September 2021  

Mempelajari buku pedoman K3  

 

5  Senin, 6  

September 2021  

• Mengmbil Fuse Cut Out  

• Pengecekan kondisi CBO setelah 

pemeliharaan  
 

6  Selasa, 7  

September 2021  

Pengecekan transformator gardu beton 

setelah fuse TM putus   

7  Rabu, 8  

September 2021  

Pemeliharaan gardu portal  
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8  Kamis, 9  

September 2021  
• Pemeliharaan gardu beton  

• Penggantian PHB TR gardu portal   

9  Jum'at, 10  

September 2021  

Mengikuti pengajian rutin UP3 Ciputat  

 

10  Senin, 13  

September 2021  

Pengecekan AMR (Automatic Meter 

Reading)   

11  Selasa, 14  

September 2021  

• Melayani laporan pelanggan  

• Pengukuran rutin pada PHB TR  

• Pengecekan AMR  
 

12  Rabu, 15  

September 2021  
• Pengecekan AMR  

• Melayani laporan pelanggan   

13  Kamis, 16  

September 2021  

Tes trip CBO dan penggantian relay CBO  

 

14  Jum'at, 17  

September 2021  

• Evaluasi kerja Yantek Pamulang dan 

Cinere  

• Melihar proses penggantian 

transformator gardu portal  

 

15  Senin, 20  

September 2021  

Pemeliharaan gardu portal (mengganti 

packing bussing tranformator)    

16  Selasa, 21  

September 2021  

• Pemeliharaan gardu portal   

• Pemeliharaan gardu portal (kubikel 

PB meledak)  
  

17  Rabu, 22  

September 2021  

Praktek mata kuliah laboratorium 

elektronika daya di Politeknik Negeri 

Jakarta  

 

18  Kamis, 23  

September 2021  

Vaksin di Rumah Sakit Universitas 

Indonesia   

19  Jum'at, 24  

September 2021  

• Mengikuti mata kuliah manajemen 

industry  

• Menyelesaikan laporan minggu ke-4  
 

20  Senin, 27  

September 2021  

Penggantian instalasi gardu (kubikel PB)  

 

21  Selasa, 28  

September 2021  

Melayani laporan pelanggan  
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22  Rabu, 29  

September 2021  

Izin praktikum mata kuliah labolatoriun 

elektronika daya di Politeknik Negeri 

Jakarta  

 

23  Kamis, 30  

September 2021  

Pemeliharaan gardu hubung (adanya 

temuan corona dibeberapa kubikel)   

24  Senin, 04  

Oktober 2021  

Penggantian kubikel dan revisi gardu 

beton   

25  Selasa, 05  

Oktober 2021  

Membuat video diklat pengawas tentang 

inspeksi jaringan   

26  Rabu, 06  

Oktober 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

27  Kamis, 07  

Oktober 2021  

Pemasangan ground fault detector (GFD) 

di gardu CP 29B, CP60N dan CP 73   

28  Jum’at, 08  

Oktober 2021  

Penggantian transformator gardu portal  

 

29  Senin, 11  

Oktober 2021  

Pemeriksaan kubikel setelah meledak  

 

30  Selasa, 12  

Oktober 2021  

• Mengikuti mata kuliah manajemen 

proyek  

• Mengikuti mata kuliah instalasi 

tegangan menenah  

 

31  Rabu, 13  

Oktober 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

32  Kamis, 14  

Oktober 2021  

• Mengikuti mata kuliah english writing  

• Gelar kaber untuk gardu hubung   

• Melayani laporan pelanggan  
 

33  Jum’at, 15  

Oktober 2021  

Membuat laporan  

 

34  Senin, 18  

Oktober 2021  

• Jadwal revisi dibatalkan karena hujan.  

• Mengikuti matku teknik kendali motor 

dan sistem proteksi tenaga listrik.  
 

35  Selasa, 19  

Oktober 2021  
• Pemeliharaan gardu portal  

• Setting OCR   
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36  Rabu, 20  

Oktober 2021  

Libur Memperingati Maulid Nabi SAW  

 

 

37  Kamis, 21  

Oktober 2021  

Pemeliharaan gardu portal di CN57 dan  

TD133   

38  Jum’at, 22  

Oktober 2021  

Assessment Kabel  

 

39  Senin, 25  

Oktober 2021  

Mengerjakan tugas, input data kesehatan 

dan assessment kabel UP3 Ciputat   

40  Selasa, 26  

Oktober 2021  

Pemeliharaan gardu beton tanpa padam  

 

41  Rabu, 27  

Oktober 2021  

Mengikuti Peringatan Hari Listrik 

Nasional   

42  Kamis, 28  

Oktober 2021  

• Pemasangan relay derectional 

overcurrent  

• Penggantian kubikel dan tes trip CBO  
 

43  Jum’at, 29  

Oktober 2021  

• Memeperbaiki kable SR putus tertimpa 

pohon  

• Memperbaiki kabel SR putus, gardu 

CP254 feeder B mati.  

• Memperbaiki kabel terkelupas karena 

terjepit pohon  

  

 

44  Senin, 01  

November 2021  

Penggantian kubikel dan assesment kabel 

pada gardu PML33   

45  Selasa, 02  

November 2021  

Treatment trafo direschedule karena hujan  

 

46  Rabu, 03  

November 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

47  Kamis, 04  

November 2021  

Izin mengurus surat kehilangan ke Polsek 

Beji Depok   

48  Jum’at, 05  

November 2021  

Pelayanan pelanggan  
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49  Senin, 08  

November 2021  

Izin melaksanakan UTS  

 

50  Selasa, 09  

November 2021  

Izin melaksanakan UTS  

 

 

51  Rabu, 10  

November 2021  

Izin melaksanakan UTS  

  

52  Kamis, 11  

November 2021  

Izin melaksanakan UTS  

 

53  Jum’at,12  

November 2021  

Izin melaksanakan UTS  

 

54  Senin, 15  

November 2021  

Pemeliharaan gardu beton pada CP113 dan 

CP514   

55  Selasa, 16  

November 2021  

Pemberitahuan pelanggan untuk melunasi 

tagihan listrik dan sosialisasi aplikasi PLN 

Mobile  

 

56  Rabu, 17  

November 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakrta   

57  Kamis, 18  

November 2021  

Tes trip CBO  

 

58  Jum’at, 19  

November 2021  

Melakukan jointing kabel, lanjutan dari 

Assesment kabel dimana kondisi kabel 

dalam keadaan buruk  

 

59  Senin, 22  

November 2021  

Pelayanan pelanggan  

 

70  Selasa, 23  

November 2021  

Treatment trafo gardu pasang dalam di  

TD23M   

71  Rabu, 24  

November 2021  

Pemasangan Bird Protection sekaligus 

revisi gardu di CP386 dan CP442   

72  Kamis, 25  

November 2021  

Assessment kabel pada gardu CP59  
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73  Jum’at, 26  

November 2021  

Mengikuti mata kuliah Laboratorium  

 

74  Senin, 29  

November 2021  

Treatment Trafo di gardu CP513 dan 

CP399   

75  Selasa, 30  

November 2021  

Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan 

sementara sambungan tenaga listrik   

 

76  Rabu, 01  

Desember 2021  

Tes Trip CBO di TD452  

 

77  Kamis, 02  

Desember 2021  
• Assaessment kabel di TD53A  

• Pengecekan CBO di TD452   

78  Jum’at, 03  

Desember 2021  

Mengikuti mata kuliah Laboratorium   

 

79  Senin, 06  

Desember 2021  

Revisi gardu di GH421  

 

80  Selasa, 07  

Desember 2021  

Pemasangan CT Ring, Testrip CBO dan 

revisi di CP474   

81  Rabu, 08  

Desember 2021  

Revisi gardu tanpa padam di CN54  

 

82  Kamis, 09  

Desember 2021  

Tes trip CBO dan revisi di CP257  

 

83  Jum’at, 10  

Desember 2021  

Izin melaksanakan praktek di Kampus  

 

84  Senin, 13  

Desember 2021  

Perbaikan instalasi Gardu di CP117  

 

85  Selasa, 14  

Desember 2021  

Tes trip CBO di CN33  

 

86  Rabu, 15  

Desember 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

87  Kamis, 16  

Desember 2021  

Tes trip CBO di CP50  
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88  Jum’at, 17  

Desember 22021  

Mengikuti mata kuliah Manajeman  

Industri, mengikuti perpisahan SPV OP   

89  Senin, 20  

Desember 2021  

Assessment kabel di gardu CP386  

 

90  Selasa, 21  

Desember 2021  

Pelayanan Pelanggan  

 

 

91  Rabu, 22  

Desember 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

92  Kamis, 23  

Desember 2021  

Revisi gardu di CN62  

 

93  Jum’at, 24  

Desember 2021  

Mengikuti mata kuliah Manajeman 

Industri dan Siaga Malam NATARU   

94  Senin, 27  

Desember 2021  

Pelaksanaan pecah beban tidak jadi karena 

terlalu jauh dari gardu   

95  Selasa, 28  

Desember 2021  

Pelaksanaan pemutusan sementara 

sambungan tenaga listrik   

96  Rabu, 29  

Desember 2021  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

97  Kamis, 30  

Desember 2021  
• Mengikuti mata kuliah Bahasa Inggris  

• Mengunjungi Deyansus Cengkareng   

98  Jum’at, 31  

Desember 2021  

Pelaksanaan pemutusan sementara 

sambungan tenaga listrik   

99  Senin, 03 Januari 

2022  

• Siaga NATARU  

• Mengikuti mata kuliah sistem proteksi 

tenaga listrik  
 

100  Selasa, 04  

Januari 2022  

COC Jaringan UP3 Ciputat  

 

101  Rabu, 05 Januari 

2022  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   
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102  Kamis, 06 Januari 

2022  

Evaluasi awal tahun dan pemaparan target 

Jaringan UP3 Ciputat 2022    

103  Jum’at, 07 Januari 

2022  

Mengerjakan tugas mata kuliah 

manajemen proyek   

104  Senin, 10 Januari 

2022  

Inspeksi Gardu Distribusi  

 

105  Selasa, 11  

Januari 2022  

Pemeliharaan Tanpa Padam Gardu CP342 

dan Pemasangan heater gardu CP29E   

106  Rabu, 12 Januari 

2022  

Izin melakukan praktek di Politeknik 

Negeri Jakarta   

107  Kamis, 13 Januari 

2022  

Pemeliharaan Tanpa Padam Gardu CN47  

 

108  Jum’at, 14 Januari 

2022  
• Editing video pemeliharaan tanpa padam  

 

109  Senin, 17 Januari 

2022  

Izin Ujian Ahkir Semester  

 

110  Selasa, 18  

Januari 2022  

Izin Ujian Ahkir Semester  

 

111  Rabu, 19 Januari 

2022  

Izin Ujian Ahkir Semester  

 

112  Kamis, 20 Januari 

2022  

Izin Ujian Ahkir Semester  

 

113  Jum’at, 21 Januari 

2022  

Izin Ujian Ahkir Semester  

 

114  Senin, 24 Januari 

2022  
• Revisi gardu di CP10 dan CP27  

• Revisi gardu tanpa padam di CP504   

115  Selasa, 25  

Januari 2022  

• Revisi gardu di CP305  

• Membuat Wildly Important Goals 

Jaringan UP3 Ciputat  
 

116  Rabu, 26 Januari 

2022  

Melanjutkan pembuatan Wildly  

Important Goals Jaringan UP3 Ciputat   
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Lampiran 3 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Sejarah singkat PT. PLN (Persero) 

 Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan 

di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pebrik teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik 

untuk keperluan sendiri. 

 Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan 

perusahaanperusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah 

kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. 

 Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan 

oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas 

yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden 

Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk 

Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 

dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.  

 Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPUPLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di 

bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada 

saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 

sebagai pengelola gas diresmikan.  

 Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.  

 Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada 

sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 

1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.  
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Visi  

 Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan 

Pelanggan untuk Solusi Energi. 

Misi  

• Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

• Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

• Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

• Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.  

Moto  

 Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik 

 

Tata Nilai PLN 

 Tata Nilai PLN adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari: 

1. Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

2. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

3. Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

4. Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara. 

5. Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun 

menghadapi perubahan. 

6. Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis.  
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Lampiran 4 Formulir Persetujuan Pembimbing PNJ 
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Lampiran 5 Formulir Persetujuan Pembimbing Perusahaan 
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Lampiran 6 Formulir Bimbingan PKL dengan Pembimbing PNJ 
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Lampiran 7 Surat Tugas Melaksanakan Pekerjaan 
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Lampiran 8 Single Line Diagram (SLD) 
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Lampiran 9 Job Safety Analisis (JSA) 
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Lampiran 10 Working Permit (WP) 
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Lampiran 11 Instruksi Kerja (IK) 

 



 

xxx 
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Lampiran 12 Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control 

(HIRARC) 
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Lampiran 13 Laporan Hasil Pemeliharaan 

 

 

  

 

 

Gambar 3. 65 Gardu CN47 

 

Gambar 3. 66 Safety Briefing dan Berdo'a 
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Gambar 3. 67 Gelar Kabel UTB 

 

Gambar 3. 68 Pengkonekan kabel UTB 

dengan Kubikel 

 

Gambar 3. 69Pengkonekan kabel ke PHBTR 

 

Gambar 3. 70Pengkonekan kabel ke PHBTR  



 

xxxiv 

 

 

Gambar 3. 71 Unit Transformator Bergerak  

 

Gambar 3. 72 Pemasangan kabel di UTB 

 

Gambar 3. 73 Pengkonekan kabel ke sinkron 

 

Gambar 3. 74 Panel Sinkron 
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Gambar 3. 75 Manuver Jaringan 
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Gambar 3. 76 Menyalakan saklar panel 

sinkron 

 

Gambar 3. 77 Pengecekan tegangan pada 

transformator 

 

Gambar 3. 78Pengekcekan tegangan kubikel 

 

Gambar 3. 79 Pengecekan arah putaran fasa 
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Gambar 3. 80 Pengecekan perbandingan 

tegangan PHB TR dan UTB 

 

Gambar 3. 81 Pengukuran tegangan pada 

panel sinkron 

 

 

Gambar 3. 82 Tanaman merambat 

 

Gambar 3. 83 Pembersihan tanaman rambat 
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Gambar 3. 84 Lubang pada indoor kubikel 

 

Gambar 3. 85 Penutupan lubang kubikel 

 

Gambar 3. 86 Pemeliharaan pada bagian 

kubikel 

 

Gambar 3. 87 Pemeliharaan pada bagian 

transformator 
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Gambar 3. 88 Pemeliharaan bagian busbar 

 

Gambar 3. 89 Penutupan lubang indoor 

kubikel 

 
 

Gambar 3. 90 Laporan Kegiatan Pemeliharaan 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

 


