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ABSTRAK 

Panel surya biasanya hanya diukur menggunakan multimeter secara manual, 

selain pengukuran secara manual, untuk memonitoringnya pun dilakukan secara 

manual dengan melihat langsung ke tempat tidak bisa dilakukan dari jauh. Maka 

dari itu perlunya sistem monitoring daya yang dihasilkan oleh panel surya yang 

mampu mengukur dan memonitoring secara realtime dari jauh tidak perlu datang 

ke tempat. Monitoring Pembangkit Listrik Tenaga Surya on grid berbasis IoT 

Blynk, aplikasi blynk pada smartphone yang digunakan sebagai platform untuk 

monitoring pengukuran tegangan, arus, dan daya secara realtime. Pembuatan alat 

monitoring ini teridiri dari perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perancangan perangkat keras ialah pemasangan rangkaian sensor dan 

microcontroller NodeMCU V3 pada plant. Perancangan perangkat lunak ialah 

pembuatan program untuk akuisi data dari sensor melalui microcontroller 

NodeMCU Lolin dan memprogram dashboard aplikasi Blynk secara real time 

melalui google spreadsheet untuk menampilkan dan menyimpan data hasil 

pembacaan microcontroller di dalam database. 

Kata kunci : Microcontroller, Monitoring, Panel Surya On grid, Database , IoT 
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ABSTRACT 

Solar panels are usually only measured using a multimeter manually, apart from 

manual measurements, monitoring is also done manually by looking directly at 

places that cannot be done remotely. Therefore, the need for a power monitoring 

system produced by solar panels that is able to measure and monitor in real time 

from afar does not need to come to the place. Monitoring of on-grid Solar Power 

Plants based on IoT Blynk, the blynk application on smartphones that is used as a 

platform for monitoring voltage, current, and power measurements in real time. 

Making this monitoring tool consists of designing hardware and software. The 

hardware design is the installation of a series of sensors and a NodeMCU V3 

microcontroller on the plant. Software design is the creation of a program for data 

acquisition from sensors through the Lolin NodeMCU microcontroller and 

programming the Blynk application dashboard in real time via google spreadsheet 

to display and store data from microcontroller readings in the database. 

Keyword : Microcontroller, Monitoring, On Grid Solar Panel, Database , IoT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya on grid atau yang disebut dengan 

Grid Connected PV System adalah pembangkit listrik yang mengubah energi 

surya menjadi energi listrik. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya 

menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Dan sesuai dengan namanya, maka 

sistem Berdasarkan defisininya PLTS on-grid adalah sistem PLTS yang hanya 

akan menghasilkan listrik ketika terdapat listrik dari dari grid (PLN). Sistem ini 

juga dianggap ramah lingkungan dan bebas emisi dikarenakan menggunakan 

energy baru terbaharukan. Sistem PLTS terinterkoneksi juga merupakan sebuah 

solusi Green Energi bagi masyarakat perkotaan baik perkantoran maupun 

perumahan yang bertujuan untuk dapat memperkecil tagihan. 

Internet of Thing adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki 

kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi 

manusia ke manusia atau manusia ke computer yang memanfaat konektivitas 

internet yang tersambung secara terus-menerus adapun kemampuan seperti 

berbagi data dan kontrol sistem. Dikarenakan secara umumnya letak PLTS yang 

berada di tempat yang sulit untuk dilakukan monitoring secra manual maka bisa 

dikembangkan ide sistem monitoring PLTS menggunakan konsep IoT, contohnya 

seperti tugas akhir kita ini yang menambahkan alat monitoring pada tesis 

Bambang Yan Ardianto yang berjudul Proteksi Arus Harmonik ke Jala-jala Pada 

Instalasi PLTS On Grid, sehingga monitoring pada PLTS dapat dipantau hanya 

dengan melihat aplikasi, maka sensor-sensor yang ada pada sistem PLTS dapat 

dengan mudah dipantau, selain itu dan tampilan yang dihasilkan mudah di analisis 

karena tampilan dapat berupa grafik dan tabel. 

Dari pembahasan kedua hal diatas, pada laporan ini akan dibahas mengenai 

“Monitoring Pembangkit Listrik Tenaga Surya On grid Berbasis IoT Blynk” 

 

 

 

 

 
 

  1 



 

  POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  

2 
 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana algoritma pemrograman pada sistem monitoring PLTS on Grid 

pada aplikasi blynk? 

2. Bagaimana prinsip kerja NodeMCU Lolin yang digunakan pada sistem 

monitoring PLTS on grid? 

3. Bagaimana pembuatan datalog parameter sistem monitoring pada google 

spreadsheet? 

4. Bagaimana akurasi data pada sistem monitoring PLTS on grid? 

 

 
1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

 
1. Mendesain algoritma pemrograman sistem monitoring PLTS on Grid 

Berbasis IoT Blynk. 

2. Mengindentifikasi prinsip kerja NodeMCU Lolin yang digunakan pada 

sistem monitoring PLTS on grid 

3. Membuat data base dashboard dan alat monitoring sistem PLTS on Grid. 

4. Menganalisa kemampuan unjuk kerja dari monitoring sistem PLTS on 

Grid IoT Blynk. 

 
 

1.4 Luaran 

Luaran yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah : 

 
1. Website monitoring parameter-parameter pada Sistem PLTS on grid. 

2. Rancangan sistem monitoring PLTS on grid . 

3. Program pada sistem monitoring PLTS on grid . 

4. Draft artikel ilmiah mengenai monitoring PLTS on grid. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Alat monitoring terdiri atas rangkaian NodeMCU V3, sensor tegangan dan arus 

DC PZEM-017, sensor tegangan dan arus AC PZEM-004t, sensor intensitas 

penerangan BH1750), dan sensor suhu DHT22. 

2. Database pada Blynk terkoneksi pada Blynk Cloud secara privat. Blynk merekap 

setiap nilai pengukuran berdasarkan waktu yang dapat ditentukan oleh pengguna. 

Data tersebut dikirim ke surel tiap waktunya. 

3. Data miss pada pengiriman data bisa disebabkan wiring yang kurang bagus, jarak 

antara sensor dengan NodeMCU yang menyebabkan tegangan jatuh, dan lain-lain. 

4. Pengiriman data oleh PZEM-017 tidak bisa maksimal disebabkan kemampuan 

dari sensor tersebut. 

5.2 Saran 

 

Adapun saran dari penulis untuk alat monitoring PLTS berbasis Internet of Things 

untuk ini jika ingin melakukan tugas akhir yang berhubungan dengan sensor 

dipersiapkan rencananya dengan matang, dicari tau terlebih dahulu harga dari alat-

alatnya biar tidak boros dalam biaya, selalu menyiapkan peralatan cadangan untuk 

mengantisipasi hal yang tidak diduga-duga. 
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LAMPIRAN 

Lampiran Proses Pengerjaan Tugas Akhir Monitoring PLTS di Lapangan 

Bengkel Listrik Foto panel surya yang digunakan untuk Tugas Akhir Proses 

pengukuran tiang PLTS 
 

Foto pengukuran lux dan suhu secara manual 
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Pemasangan sensor Suhu dan Intensitas 
 

 
Penarikan kabel dari tiang PLTS ke panel desk di dalam bengkel 
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Layout panel PLTS sebelum direkonstruksi 
 

 

Gambar panel desk sebelum 

direkonstruksi 
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Layout pembaruan panel PLTS 
 

 

Gambar panel setelah dilakukan rekonstruksi 
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