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ABSTRAK 

Manajemen perawatan adalah bagaimana melakukan serangkaian aktivitas yang bertujuan 
untuk menjaga alat berat yang dimiliki selalu berada dalam kondisi terbaiknya, 

meminimalkan atau bahkan menghilangkan berhentinya unit karena kerusakan mendadak. 

Genset (generator set) adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. 
Disebut sebagai generator set dengan pengertian adalah satu set peralatan gabungan dari 

dua perangkat berbeda yaitu engine dan generator atau alternator. Engine sebagai 

perangkat pemutar sedangkan generator atau alternator sebagai perangkat pembangkit. 

Pada sebuah sistem generator set, penggerak atau engine sangat berpengaruh terhadapan 
sistem kerja generator tersebut. Karena pada perputaran generator yang stabil dapat 

menjadikan output generator tersebut menjadi maksimal. Karena genset ini di gunakan 

sebagai media pembelajaran mahasiswa,untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan 
yang dapat menghambat pembelajaran maka dilakukan manajemen perawatan,yang mana 

fungsinya adalah salah satunya untuk memastikan kondisi unit dalam kondisi terbaik agar 

tidak menghambat rutinitas pembelajaran di workshop alat berat. Dengan menjumlahkan 

biaya perawatan dari tiap periode kalender akademik maka di dapatkan total biaya 
perawatan yang diperlukan selama 2 tahun periode mulai dari semester ganjil tahun 2022 
sampai semester genap tahun 2024 sebesar Rp. 16.419.000. 

 
Kata kunci : manajemen, perawatan, manajemen perawatan, manajemen perawatan alat berat, 

generator set,workshop 

 

ABSTRACT 
 

Maintenance management is how to carry out a series of activities that aim to keep the 
heavy equipment owned at all times in its best condition, minimizing or even eliminating 

unit stops due to sudden breakdowns. Genset (generator set) is a device that functions to 

generate electrical power. Referred to as a generator set with the understanding is a set 

of equipment combined from two different devices, namely the engine and generator or 
alternator. The engine as a player device while the generator or alternator as a 

generating device. In a generator set system, the driver or engine greatly affects the 

generator's working system. Because a stable generator rotation can make the generator 
output to be maximum. Because this generator is used as a student learning medium, to 
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avoid unwanted risks that can hinder learning, maintenance management is carried out, 

one of which is to ensure that the unit is in the best condition so as not to hinder learning 
routines in the heavy equipment workshop. By adding up the maintenance costs from each 

academic calendar period, the total cost of care required for a 2-year period starting 

from the odd semester of 2022 to the even semester of 2024 is Rp. 16,419,000 

Keywords: management, maintenance, maintenance management, heavy equipment maintenance 

management, generator set, workshop 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad 21 ini,energi listrik masih menjadi salah satu energi yang sangat 

diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari dimasyarakat,dikarenakan aktifitas manusia 

yang pada umumnya baik skala kecil maupun skala besar masih membutuhkan energi 

listrik. Tetapi,peristiwa sering terjadinya pemadaman listrik menyebabkan kerugian 

materiil terhadap konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut,biasanya sebagian 

masyarakat akan menggunakan generator set sebagai pembangkit listrik cadangan 

saat suplai listrik terputus. 

Dalam [1] Genset (generator set) adalah sebuah perangkat yang berfungsi 

menghasilkan daya listrik. Disebut sebagai generator set dengan pengertian adalah 

satu set peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu engine dan generator 

atau alternator. Engine sebagai perangkat pemutar sedangkan generator atau alternator 

sebagai perangkat pembangkit. Pada sebuah sistem generator set, penggerak atau 

engine sangat berpengaruh terhadapan sistem kerja generator tersebut. Karena pada 

perputaran generator yang stabil dapat menjadikan output generator tersebut menjadi 

maksimal.  

Pemenuhan sumber energi primer berbahan fosil untuk dimanfaatkan sebagai 

energi final (ketenagalistrikan dan transportasi), seringkali mempunyai dampak buruk 

bagi lingkungan yaitu : meningkatnya emisi gas buang karbondioksida ,menyebabkan 

hujan asam ,mengurangi jumlah Ozon dan meningkatkan efek Gas Rumah Kaca. 

Dampak buruk bagi lingkungan tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim 

secara ekstrim. Pada tahun 2000 tercatat pencemaran emisi karbondioksida sebesar 

60,1 juta ton dan terus meningkat pada tahun 2016 sebesar 97,9 juta ton emisi 

karbondioksida. Pencemaran udara ini dapat memicu terjadi perubahan iklim yang 

ekstrim dan bencana alam contohnya bencana alam puting beliung [2]. 

Pada saat ini perawatan terhadap unit genset cummins 6BT5.9-G2 belum 

berjalan dengan maksimal. Pertama,perlu adanya kesadaran yang  ditingkatkan 

tentang peduli terhadap lingkungan,dengan adanya dampak emisi gas buang yang 

diberikan terhadap lingkungan,harapannya dengan adanya manajemen perawatan ini 
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minimal tidak menambah emisi gas buang terhadap lingkungan menjadi semakin 

parah. Perlu diingat bahwa perawatan sangat penting untuk menjaga kondisi unit 

selalu dalam performa terbaiknya dan juga meminimalisir bahkan bisa sampai 

menghilangkan resiko tidak dapat dioperasikannya unit di akibatkan karena berhenti 

mendadak akibat perawatan berkala yang tidak teratur. Kedua,belum adanya 

perhitungan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan perawatan per-

tahunnya. Ketiga, sistem pencatatan untuk memonitor kondisi unit belum lengkap. 

Mengingat adanya genset cummins ini di gedung Alat Berat sebagai 

penunjang pembelajaran teori dan praktikum mahasiswa/i Jurusan Teknik Mesin 

khususnya Program Studi Alat Berat,maka perlu adanya manajemen perawatan yang 

baik untuk menjaga performa dari genset cummins tersebut secara optimal. 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana manajemen perawatan terhadap unit Cummins Genset 6BT5.9-G2 di 

workshop Alat Berat PNJ? 

b. Bagaimana penjadwalan perawatan berkala terhadap unit Cummins Genset 

6BT5.9-G2 di Workshop  Alat Berat PNJ? 

c. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perawatan berkala 

unit Cummins Genset 6BT5.9-G2 di Workshop Alat Berat PNJ? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah pada poin sebelumnya, tujuan penulisam Tugas 

Akhir ini yaitu : 

a. Merencanakan manajemen perawatan terhadap unit Cummins Genset 6BT5.9-G2 

di Workshop Alat Berat PNJ. 

b. Membuat penjadwalan perawatan berkala unit Cummins Genset 6BT5.9-G2 di 

Workshop Alat Berat PNJ. 

c. Mengetahui biaya yang diperlukan dalam melakukan kegiatan perawatan berkala 

Cummins Genset 6BT5.9-G2 di Workshop Alat Berat PNJ. 
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1.4 Manfaat  

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memiliki 

manfaat sebagai saran kepada workshop Alat Berat PNJ dalam melaksanakan 

manajemen perawatan terhadap unit Cummins Genset 6BT5.9-G2 



 

14 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Manajemen perawatan terhadap unit Generator Set Cummins 6BT5.9-

G2 di Workshop Alat Berat Politeknik Negeri Jakarta harus diterapkan 

demi menjaga kondisi unit selalu berada dalam kondisi dan peforma 

terbaiknya 

2. Unit Generator Set 6BT5.9-G2 harus melakukan perawatan berkala 

sebanyak dua belas kali perawatan berkala dengan rincian 6 kali 

perawatan 250 jam kerja,3 kali perawatan 500 jam kerja,2 kali 

perawatan 1000 jam kerja, dan 1 kali perawatan 2000 jam kerja dengan 

kurun waktu dua periode kalender akademik yaitu tahun 2022-2023 

dan 2023-2024.  

3. Total biaya perawatan keseluruhan Unit Generator Set 6BT5.9-G2 

sebesar Rp. 16.419.000. untuk pembelian suku cadang dalam 

menunjang proses perawatan 

5.2 Saran 

1.   Setelah adanya manajemen perawatan yang telah dibuat dengan 

menerapkan elemen perawatan yang direncanakan seperti 

jadwal,formulir pencatatan,  dan estimasi biaya dalam melakukan 

perawatan,diharapkan dapat dilakukan pengujian,karena formulir yang 

penulis buat masih sebagai rekomendasi  

2.    Pihak yang bertanggung jawab terhadap perawatan unit Generator Set 

Cummins 6BT5.9-G2 agar dapat melaksanakan kegiatan perawatan 

yang telah disusun sedemikian rupa,agara unit tersebut dapat selalu 

dalam kondisi dan peforma terbaiknya,sehingga dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran teori, pratikum mahasiswa, dan kegiatan 

operasional di Workshop Alat Berat PNJ secara optimal. 
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Lampiran 1 

 

 

Every 10 service hours or daily 

Job Description Done Evaluation 

Air intake piping-Inspect     

Air intake and reservoirs-Drain     

Cooling fan-Check     

Crankcase breather tube-Inspect     

Drive belts-Check     

Engine coolant level-Check     

Engine lubricating oil level-Check     

Fuel-Water separator-Drain     

 

 

 

 

 

 

 

 

Technician 

 

(..........................................) 

 

Checklist Preventive Maintenance  

Generator Set Cummins 6BT5.9-G2 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technician 

 

(..........................................) 

 

Every 250 service hours 

Job Description Done Evaluation 

Air cleaner restriction-Check     

Air compressor mounting hardware-Check     

Charge air cooler-Check     

Charge air piping-Check     

Fuel injection pump mounting hardware-Check     

Lubricating oil and filters-Change     

Radiator hoses-Check     

Radiator Pressure cap-Check     

Checklist Preventive Maintenance  

Generator Set Cummins 6BT5.9-G2 
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Every 500 service hours 

Job Description Done Evaluation 

Engine coolant-Check     

Fuel filter,canister type-Change     

Fuel filter,slip-on type-Change     

Lubricating oil and filters-Change     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technician 

 

(..........................................) 

 

 

Checklist Preventive Maintenance  

Generator Set Cummins 6BT5.9-G2 
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Every 1000 service hours 

Job Description Done Evaluation 

Cooling fan belt tensioner-Check     

Fan hub,belt-driven-Check     

Overhead set-Adjust     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technician 

 

(..........................................) 

 

Checklist Preventive Maintenance  

Generator Set Cummins 6BT5.9-G2 
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Every 2000 service hours 

Job Description Done Evaluation 

Air compressor discharge line-Check     

Cooling system-Flush     

Vibration damper,rubber-Check     

Vibration damper,viscous-Check     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technician 

 

(..........................................) 

 

 

 

Checklist Preventive Maintenance  

Generator Set Cummins 6BT5.9-G2 
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Lampiran 2 

 

 

 

 

No Tanggal 
Nama 

Pengguna 
Kegiatan 

HM 

Awal 

HM 

Akhir 
Catatan (Kerusakan/Kendala) 

Tanda 

Tangan 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Laporan penggunaan unit Generator Set 

Cummins 6BT5.9-G2 
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Lampiran 3 

 

 

Maintenance Data 

Maintenance Record 

Product Serial No : Product Model : 

Owner's Name : Equipment Model/Number : 

Key to table headings : 

A = Date 

B = Schedule km (Miles), Hours or Time Interval 

C = Actual km (miles) Hour or Time 

D = Maintenance Check Performed 

E = Check Performed By 

F = Comments 

A B C D E F 

            

            

            

            

            

            

            

Rekam perawatan unit Generator Set 

Cummins 6BT5.9-G2 
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Lampiran 4
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