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ABSTRAK 

 

Boiler Feed Pump merupakan jenis pompa sentrifugal multistage yang berukuran besar. 

Fungsinya untuk mengontrol dan menyuplai air dari Feed Water Tank menuju Steam Drum 

pada Boiler. Boiler Feed Pump mengalami perubahan performa akibat beberapa faktor. 

Perubahan disebabkan oleh waktu operasi yang cukup lama, perubahan tekanan, kapasitas 

aliran dan kavitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap performa 

Boiler Feed Pump. Penelitian dengan mencari nilai Kapasitas, Head, Daya Motor, Daya 

Hidrolik dan Efisiensi Pompa. Hasilnya performa Boiler Feed Pump mengalami penurunan 

dapat dilihat pada bulan Juli dengan efisiensi sebesar 65,70% mulai menurun hingga bulan 

Desember sebesar 61,41%. Perubahan tekanan yang kecil dengan debit dan Daya Motor 

yang besar mengakibatkan Efisiensi meningkat, sedangkan perubahan tekanan yang besar 

dengan debit dan Daya Motor yang kecil mengakibatkan Efisiensi Pompa menurun. 

Perubahan tekanan disebabkan oleh filter pada bagian suction pompa yang kotor. Solusi 

untuk mengurangi penyebab tersebut dengan melakukan perawatan dan pembersihan 

terjadwal pada pompa. Dari hasil tersebut disimpulkan perubahan Tekanan berpengaruh 

untuk performa Boiler Feed Pump. 

 

Kata kunci: Boiler Feed Pump, Performa, Tekanan, Kapasitas, Efisiensi 
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ABSTRACT 

 
Boiler Feed Pump is a type of large multistage centrifugal pump. Its function is to control 

and supply water from the Feed Water Tank to the Steam Drum in the Boiler. Boiler Feed 

Pump changes in performance due to several factors. Changes are caused by long 

operating times, changes in pressure, flow capacity and cavitation. The purpose of this 

research is to evaluate the performance of the Boiler Feed Pump. Research by looking for 

the value of Capacity, Head, Motor Power, Hydraulic Power and Pump Efficiency. As a 

result, the performance of the Boiler Feed Pump has decreased, which can be seen in July 

with an efficiency of 65.70% starting to decline until December of 61.41%. Small pressure 

changes with large discharge and motor power result in increased efficiency, while large 

pressure changes with small motor power and discharge result in decreased pump 

efficiency. The change in pressure is caused by a dirty filter on the suction part of the pump. 

The solution to reduce these causes is to perform scheduled maintenance and cleaning on 

the pump. From these results, it is concluded that changes in pressure affect the 

performance of the Boiler Feed Pump. 

 
Key words: Boiler Feed Pump, Performance, Pressure, Capacity, Head, Efficiency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Saat ini energi listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Penggunaan listrik untuk kegiatan sehari-hari semakin bertambah karena 

perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti mendorong pemakaian listrik 

di Indonesia. Maka sangat dibutuhkan pasokan energi listrik yang selalu dapat 

diandalkan. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka dibangunlah Pembangkit Listrik, 

salah satunya yaitu PLTU. PLTU merupakan pembangkit listrik utama di Indonesia 

karena dapat menghasilkan energi listrik yang besar [1]. Salah satu pembangkit 

listrik yang memanfaatkan tenaga uap adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pembangkitan Ombilin. 

 PLTU Ombilin adalah pembangkit listrik yang menggunakan batubara 

sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas didaerah Sawahlunto 

Sumatra Barat. Energi panas digunakan untuk mengubah air menjadi uap 

bertemperatur dan bertekanan tinggi. Energi panas dari uap digunakan untuk 

memutar sudu turbin sehingga dapat membangkitkan energi listrik melalui 

generator. Peralatan utama PLTU Ombilin antara lain Boiler, Turbin, Generator, 

Kondensor, Boiler Feed Pump.  

 Boiler Feed Pump merupakan jenis pompa sentrifugal multistage yang 

berukuran besar. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan memyuplai air dari 

Daerator Feed Water Tank menuju Steam Drum pada Boiler [2]. Pada PLTU 

Ombilin ditemukan bahwa Boiler Feed Pump ini mengalami perubahan perfoma. 

Perubahan performa dapat dilihat dari penurunan efisiensi pompa kondisi sekarang 

dengan efisiensi pada desainnya dimana pada desain efisiensi awal sebesar 81%. 

Hal tersebut bisa berasal dari material, man, metode dan kondisi lingkungan yang 

terjadi. Dengan begitu timbul dugaan bahwa pompa tersebut mengalami perubahan 

perfoma. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap perfoma Boiler Feed 
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Pump. Diharapkan dari hasil evaluasi tersebut mengetahui Boiler Feed Pump masih 

dapat beroperasi atau harus melakukan perbaikan (overhoul).      

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dalam laporan hasil pencatatan parameter Boiler Feed Pump seminggu sekali 

terdapat perubahan tekanan. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Apa saja yang mempengaruhi perubahan tekanan pada Boiler Feed Pump Unit 

1 PLTU Ombilin? 

2. Bagaimana pengaruh kemampuan pompa dalam pengisian Boiler yang 

menghasilkan massa uap yang dibutuhkan untuk daya turbin? 

3. Apa solusi untuk meningkatkan performa Boiler Feed Pump? 

Adapun batasan masalah yang diangkat pada penelitian ini : 

1. Penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan 

Ombilin 

2. Boiler Feed Pump berjenis pompa sentrifugal multistage 

3. Penelitian dilakukan pada Boiler Feed Pump Unit 1 

4. Data perbandingan perfoma Boiler Feed Pump diambil pada tahun 2021 

5. Tidak membahas head loss 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisa penyebab perubahan tekanan pada Boiler Feed Pump Unit 1 

PLTU Ombilin 

2. Menganalisa pengaruh kemampuan pompa pada pengisian Boiler yang 

menghasilkan massa uap yang dibutuhkan untuk daya turbin 

3. Menganalisis dan memberikan solusi untuk meningkatkan performa Boiler 

Feed Pump 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberi pengetahuan bagi pembaca dan hasil penelitian ini dapat menjadi 

media pembelajaran untuk Politeknik Negeri Jakarta 
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2. Untuk perusahaan, penelitian ini bisa menjadi rekomendasi analisis performa 

Boiler Feed Pump serta menjadi bahan belajar untuk mahasiswa yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan tersebut 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan terdiri dari 5 sub bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab ini merupakan bab yang meliputi latar belakang skripsi ini dilakukan, 

rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian untuk melengkapi perumusan 

dari masalah tersebut, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian setelah penelitian 

skripsi ini selesai dilakukan. 

2. Bab II 

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi dasar teori dalam 

penelitian skripsi ini. Landasan teori serta kajian literatur yang di dapatkan dari 

jurnal, buku, manual book, serta informasi kredibel dari internet. 

3. Bab III 

Bab ini merupakan bab metode penelitian dimana penulis akan menjelaskan 

sumber data penelitian skripsi ini didapat, cara pengumpulan data, serta metode apa 

yang digunakan dalam menganalisis data. 

4. Bab IV 

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

berisi penulis akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah data yang telah 

didapat sehingga data yang dihasilkan menjadi hasil yang diharapkan dan 

komprehensif. 

5. Bab V 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua kegiatan 

penelitian skripsi. Kesimpulan yang disebutkan merupakan sebuah hasil dari tujuan 

penelitan. Terdapat saran terhadap penelitian ini untuk menggugah pembaca untuk 

melanjutkan dan memperdalam penelitian skripsi ini
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berikut ini merupakan pemaparan kesimpulan dan saran dari pengolahan 

dan analisa data pada bab sebelumnya.  

5.1 Kesimpulan 

1. Penyebab perubahan Tekanan dapat dilihat ketika daya motor tinggi dengan 

nilai head yang rendah, ini diakibatkan karena tekanan pada sisi suction 

mengalami gangguan berupa filter suction yang kotor yang menyebabkan 

tekanan pada sisi suction menurun. Sedangkan pada bagian discharge dengan 

daya motor pompa yang tinggi untuk menghasilkan tekanan yang cukup 

untuk kebutuhan boiler telah disesuaikan. Maka perbedaan discharge dan 

suction yang lebih kecil bisa dikatakan mengalami gangguan. Lain halnya 

ketika daya motor rendah dengan nilai Head yang yang tinggi, ini karena pada 

sisi suction tidak mengalami ganguan. 

2. Kemampuan pompa sangat berpengaruh untuk pengisian pompa, dapat dilihat 

dari kinerja pompa itu sendiri. Pada saat bulan Juli perubahan tekanan yang 

terjadi kecil dibandingkan dengan nilai dari debit dan daya motor yang besar 

mengakibatkan nilai dari efisiensi pompa tinggi. Penurunan terjadi hingga 

bulan Desember, dengan nilai perubahan tekanan yang besar dibandingkan 

dengan nilai dari debit dan daya motor yang kecil mengakibatkan nilai dari 

efisiensi pompa rendah. Maka dari itu kemampuan pompa sangat 

berpengaruh untuk pengisian pada Boiler. 

3. Beberapa faktor yang membuat perfoma Boiler Feed Pump berubah 

diantaranya bisa terjadi karena kerusakan komponen pada BFP, filter pada 

suction BFP yang kotor, supply minyak pelumas kurang memadai dan 

kebocoran pada pipa area BFP. Maka dari itu Adapun solusi yang bisa 

digunakan untuk mengurangi penyebab dari hal tersebut seperti perawatan 

dan pembersihan terjadwal pada pompa, pengecekan supply minyak pelumas 

untuk BFP dan melakukan maintenance pada area pipa BFP. 
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5.1 Saran  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis data membuat saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam melakukan perawatan dan pembersihan harus dilakukan secara rutin 

dan terjadwal. 

2. Jika ada bagian komponen yang rusak harus segera diperbaiki atau di ganti. 

3. Kondisi komponen yang lain harus dijaga agar performa komponen lain tidak 

terganggu. 

4. Dalam menangani semua kerusakan harus ditindak dengan cepat dan serius, 

agar dampaknya tidak berkelanjutan.  
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