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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Politeknik merupakan salah satu lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia 

yang memberikan pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi bagi lulusannya. 

Lulusan Politeknik diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan khusus 

yang dibutuhkan oleh industri. Peningkatan kemampuan dan keterampilan khusus 

dapat dicapai oleh mahasiswa melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk 

menerapkan teori-teori yang diterima selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia 

kerja yang sebenarnya. Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, 

mahasiswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang akan 

dihadapi setelah lulus. 

Politeknik Negeri Jakarta memiliki program studi Pembangkit Tenaga 

Listrik (Power Plant) yang merupakan bagian dari Jurusan Teknik Mesin. Program 

studi ini hadir guna menjawab tantangan terhadap kebutuhan masyarakat maupun 

industri akan energi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. 

Adapun tujuan program studi ini yaitu untuk menyediakan tenaga terampil siap 

pakai yang akan mengisi lapangan pekerjaan di industri pembangkitan, baik dalam 

bidang operasi, pemeliharaan dan inspeksi pembangkitan. 

Industri pembangkitan tenaga listrik merupakan bagian yang sangat penting 

dalam memenuhi kebutuhan energi listrik guna memunjang keberlangsungan hidup 

manusia. Pembangkit listrik yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam baik 

yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Energi yang dihasilkan dapat berasal 

dari berbagai sumber, seperti air, angin, panas bumi, matahari, minyak, batu bara, 

dan lainnya. Salah satu pembangkit tenaga listrik yang sering digunakan yaitu 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). 

PLTGU PT. Bekasi Power merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan 

uap yang memiliki kapasitas total 130 MW. PT Bekasi Power terletak di Kawasan 

Industri Gerbang Teknologi Cikarang, Jalan Tekno No. 8, Cikarang Utara, 
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Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan 

salah satu anak perusahaan dari PT. Jababeka Tbk. yang didirikan pada tahun 2007. 

PLTGU PT. Bekasi Power beroperasi secara Combined Cycle dengan didukung 

oleh dua Gas Turbine Generator (GTG), dua Heat Recovery Steam Generator 

(HRSG) dan satu Steam Turbine Generator (STG). Gas yang digunakan bersumber 

dari Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Bayu Buana Gemilang (BBG). 

Dalam proses pembangkit listrik tenaga gas, sistem pendinginan atau 

cooling system sangat dibutuhkan untuk mendinginkan dan menjaga komponen 

agar dapat bekerja secara optimal. Komponen pada pembangkit listrik tenaga gas 

yang harus selalu di didinginkan diantaranya seperti mesin diesel, generator, turbin, 

kompresor, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui apakah komponen-

komponen tersebut didinginkan dengan baik, maka kinerja dari sebuah pendinginan 

atau cooling system harus selalu diperhatikan. 

Salah satu sistem pendinginan yang digunakan pada Gas Turbin Generator 

(GTG) PT. Bekasi Power yaitu Fin Fan Cooler. Fin Fan Cooler merupakan salah 

satu jenis pendingin yang menggunakan udara sebagai pendinginnya. Fin Fan 

Cooler tersebut telah digunakan sejak tahun 2007 dan masih berfungsi sampai 

sekarang, akan tetapi kinerjanya belum tentu masih sama seperti dahulu. Oleh 

karena itu, pada laporan praktik kerja lapangan ini akan membahas mengenai 

analisis kinerja Fin Fan Cooler Gas Turbin Generator PT. Bekasi Power yang 

digunakan pada unit GT1A dan GT1B.  

1.2 Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan  

Ruang lingkup lingkup laporan praktik kerja lapangan ini yaitu 

dilakusanakan pada Divisi Operation PLTGU PT. Bekasi Power, khususnya 

mempelajari tentang operasi Gas Turbin Generator (GTG) yang merupakan salah 

satu bagian yang sangat penting dari sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan 

Uap (PLTGU). 

1.3 Tempat dan Waktu 

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu; 



 

3 

 

a. Tempat : PT. Bekasi Power, Kawasan Industri Gerbang Teknologi Cikarang, 

   Jalan Tekno No. 8, Cikarang Utara, Tanjungsari, Kec. Cikarang  

   Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

b. Tanggal  : 2 Januari 2023 sd 3 Maret 2023 

c. Waktu  : 08.00 – 17.00 WIB (Mengikuti Jam Kerja) 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari praktik kerja lapangan di PT Bekasi Power 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan 

1. Menganalisis kinerja Fin Fan Cooler Gas Turbine Generator PLTGU PT. 

Bekasi Power 

2. Mengetahui cara perhitungan kinerja Fin Fan Cooler dengan menggunakan 

Range dan Approach 

3. Menentukan perbandingan evektivitas kinerja Fin Fan Cooler Gas Turbine 

Generator unit GT1A dan GT1B 

4. Menganalisis penyebab terjadinya penurunan kinerja dari Fin Fan Cooler 

Gas Turbine Generator unit GT1A dan GT1B 

 

b. Manfaat Kegiatan  

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini didapatkan manfaat untuk 

mahasiswa yang melaksanakan kegiatan, pihak perguruan tinggi, maupun 

instansi yang bersangkutan. Adapun manfaat yang dapt diperoleh sebagai 

berikut: 

1. Mengenal suasana kerja sehingga dapat memahami sejauh mana harus 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 

2. Menerapkan pengetahuan secara teoritis secara langsung sehingga mampu 

menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu. 

3. Menambah wawasan, relasi dan pengalaman kerja yang berguna untuk masa 

depan. 

4. Melatih kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu bersikap 

cermat, mampu melakukan pemecahan masalah dan sigap dalam 

mengambil keputusan. 
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5. Meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dunia 

kerja 

6. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi dengan perguruan 

tinggi. 

1.5 Metode Pelaksanaan  

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan kajian atau kajian 

masalah dari berbagai macam sumber seperti buku-buku, manual book, jurnal 

ilmiah, data industri, website, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

b. Studi Lapangan 

Merupakan metode pengumpulan data dengan meninjau dan menganalisis 

fenomena di lapangan secara langsung sehingga diperoleh pengamatan dan 

pengalaman yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mengumpulkan 

informasi dan memperdalam pemahaman melalui diskusi dan konsultasi dengan 

pihak profesional terkait.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini yaitu sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelasan secara umum tentang latar belakang singkat tentang praktek kerja 

lapangan, ruang lingkup pelaksanaan, tempat dan waktu kegiatan berlangsung, 

tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, metode pelaksanaan praktek kerja 

lapangan, dan sistematika penulisan laporan kerja lapangan tersebut. 

b. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, visi misi 

perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan informasi 

penting terkait tempat perusahaan tempat kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

berlangsung. 

c. BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Membahas mengenai bentuk kegiatan praktik kerja lapangan, prosedur kerja, 

kendala kerja saat praktik kerja lapangan yang menjadi kajian pembahasan pada 

laporan praktik kerja lapangan. 

d. BAB IV PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berisi 

tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta terdapat saran yang 

diberikan oleh peserta Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. PLTGU PT. Bekasi Power merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 

yang beroperasi secara Combined Cycle dan menghasilkan daya sebesar 130 

MW. PLTGU Bekasi Power sendiri memiliki konfigurasi 2-2-1 yang terdiri dari 

dua Gas Turbine Generator, dua Heat Recovery Steam Generators dan satu 

Steam Turbine Generator. 

2. Kegiatan pengoperasian Gas Turbin Generator yang terdapat di PT Bekasi 

Power yaitu Start Up Turbin Gas di Lapangan dan Control Room, Check Sheet 

selama GTG Runinng di Lapangan dan Control Room, Stop Turbin Gas, On 

Cool down GTG, dan Off Cool Down GTG 

3. Sistem air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan komponen Gas 

Turbin Generator unit GT1A dan GT1B yaitu Fin Fan Cooler.   

4. Untuk mengetahui kinerja Fin Fan Cooler dilakukan dengan perhitungan 

range, approach, dan efektivitas pendinginan. 

5. Berdasarkan data yang diperoleh dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 13 

Januari, dilakukan perhitungan terhadap kinerja evektivitas Fin Fan Cooler dan 

diperoleh hasil yaitu nilai evektitasnya sudah kurang efektif karena hanya 

mencapai sekitar 60an persen.  

6. Penurunan kinerja Fin Fan Cooler di PT Bekasi Power dapat disebebkan oleh 

beberapa faktor diantarannya bisa karna lifetime atau usia dari peralatan, faktor 

cuaca di lingkungan sekitar yang kurang stabil, faktor adanya kebocoran atau 

kotoran pada peralatan, dan lain sebagainya.  

4.2 Saran 

Beberapa saran dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Selama memasuki atau berada di daerah kerja PLTGU diharapkan selalu 

berhati-hati dan selalu merperhatikan K3 yang berlaku 

2. Dalam mengoperasikan peralatan usahakan selalu berhati-hati dan 

mengedepankan ketelitian dalam bekerja 

3. Dalam melaksanakan operasi harus sesuai dengan Intruksi kerja dan manual 

book yang sudah ditetapkan. 

4. Pengecekan dan perawatan secara berkala harus selalu dilakukan agar kinerja 

peralatan tetap optimal dan terhindar dari kerusakan yang tidak diinginkan.
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1 Kegiatan Check Sheet Komponen GT1A lokal 

 

   

        (CS Air Processing Unit)     (CS Fan Cooler)     (CS Air Inlet Filter) 

 

    

(CS Diesel)   (CS Lube Oil)   (CS Hydraulic) 

   

    

    (CS Sump Tank)        (CS Generator)   (CS Baterai) 
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