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PERANCANGAN SISTEM KENDALI PADA HVAC BERBASIS SCADA 

ABSTRAK 

HVAC meupakan sistem teknologi yang penting dalam memastikan kenyamanan 
dan kesehatan lingkungan dalam bangunan. Pada plant ini, HVAC terdiri dari 
chiller sebagai pendingin udara, AHU untuk sirkulasi udara, dan heater sebagai 
pemanas udara. HVAC dapat dikontrol dengan menggunakan sistem otomasi untuk 
kontrol dan pemantauan secara menyeluruh. Plant ini dikontrol menggunakan 
SCADA, PLC, dan HMI. Kontrol pada HVAC beserta input dan output dilakukan 
oleh PLC dimana PLC mendapat perintah dari HMI dan SCADA. Plant ini terdiri 
dari 3 mode yaitu mode auto, mode manual dan mode gangguan. Pengujian yang 
dilakukan meliputi pengujian deskripsi kerja dengan mode auto, mode manual, 
mode simulasi gangguan, pengujian kontrol HMI melalui IoT atau wireless. Hasil 
dari percobaan plant ini adalah plant dapat bekerja sesuai dengan deskripsi kerja 
semua mode. Kontrol HMI nirkabel juga dapat bekerja dengan baik. Namun suhu 
yang dikeluarkan oleh plant sangat terbatas, hal ini dikarenakan spesifikasi 
beberapa alat yang kurang mumpuni sehingga jika alat yang digunakan mumpuni, 
keluaran suhu yang dihasilkan akan lebih maksimal. 

Kata Kunci: HMI, HVAC, PLC, SCADA, Otomasi, Chiller, AHU, Peltier. 
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CONTROL SYSTEM HVAC BASED-ON SCADA. 

ABSTRACT 

HVAC is an important technology system to ensuring the comfort and health of the 
environment in buildings. In this plant, HVAC consists of a chiller as air 
conditioner, AHU for air ventilation or air circulation, and heater as air heater. 
HVAC can be controlled using an automation system for overall control and 
monitoring. This plant controlled by SCADA, PLC, and HMI. Control of the HVAC 
along with input and output is carried by PLC where PLC gets command from HMI 
and SCADA. This plant consists of 3 mode and that is auto mode, manual mode and 
fault mode. Tests to be performed include testing job according descriptions in all 
mode and HMI control testing via IoT or wireless. The results of this plant 
experiment the plant can work properly according to the work description of all 
modes. Wireless HMI control can also work well. However, the temperature 
released by the plant is very limited. this is happened because the specifications of 
some tools that are not qualified so that if the tool used is qualified, the resulting 
temperature output will be maximized. 

Keywords: HMI, HVAC, PLC, SCADA, Automation, Chiller, AHU, Peltier. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk dari plant HVAC? 

2. Bagaimana cara memrogram PLC & ESP untuk plant HVAC? 

3.   Apakah PLC bisa digunakan untuk plant HVAC? 

1.2 Tujuan 
1. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja pada plant HVAC yang dikontrol 

menggunakan PLC & ESP. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pemrograman pada PLC & ESP. 

3. Untuk memberikan gambaran kasar akan bentuk plant HVAC kepada 

Mahasiswa. 

1.3 Luaran 
1. Hasil pengembangan bisa memberikan pemahaman bagaimana sistem AHU & 

Chiller bekerja. 

2. Sebagai bahan pembelajaran BAS bagi mahasiswa. 

3. Laporan tugas akhir. 

4. Hak cipta. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Plant berjalan sesuai dengan deskripsi kerja dan flowchart yang telah dibuat dan 

memiliki 3 mode pengoperasian, yakni mode auto, manual dan gangguan. 

2. Chiller dapat mendinginkan cooling coil hingga 22˚C dalam waktu 5 menit. 

3. Heater dapat memanas hingga 40˚C dalam waktu 5 menit. 

4. Kondisi chiller harus terisi oleh air sebelum menyalakannya agar tidak terjadi 

overheat pada chiller. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, berikut ini merupakan beberapa saran dan 

masukan yang bisa menjadi perhatian untuk sistem kedepannya: 

1. Motor damper seharusnya diganti dengan motor servo agar pergerakannya 

sesuai dengan yang aslinya. 

2. Chiller bisa ditingkatkan kecepatan dinginnya dengan cara menambahkan dan 

menggantinya dengan kompresor, evaporator, kondensor serta freon agar 

menghasilkan keluaran yang lebih dingin. 

3. Fan blower dan heater bisa ditambahkan dengan VSD ataupun alat sejenis agar 

kecepatan aktuator bisa lebih dinamis variatif lagi. 

4. Chiller bisa ditambahkan valve dan sensor flow agar lebih mirip dengan yang 

aslinya. 
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No Tipe Spesifikasi Deskripsi 

1 Power Input 24 Vdc 

2 Storage 128MB 

3 Dimension 800x480 

4 DRAM 24MB 

5 CPU and core logic 32bit RISC 400MHz processor 

6 communication RS-232, USB, ethernet 
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No Tipe Spesifikasi Deskripsi 

1 output supply voltage 24 Vdc 

2 output current 1A 

3 input terminal 6DI/6AI 

4 output terminal 6DO/2AO 

5 memory Capacity 8000 Steps 

6 communication RS-485, RTC, RS-232. 
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