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Abstrak 

 
Sistem monitoring suhu kabel berbasis Internet of Things(IoT) ini merupakan 

alat ukur yang dihubungkan dengan internet, sehingga dapat memantau nilai 

suhu suatu kabel yang dialiri arus listrik dari jarak jauh dengan menggunakan 

smartphone. Alat ini bekerja dengan menggunakan Thermal Infrared Sensor 

untuk pengambilan data suhu pada kabel dan mikrokontroller untuk memproses 

data dan menampilkannya dalam sistem smartphone dari jarak jauh. Alat ukur 

suhu kabel ini dapat mengukur suhu dengan skala -50ºC hingga 380 ºC. Untuk 

membuat sistem ini membutuhkan komunikasi dua mikrokontroller yaitu 

dengan Arduino Nano atau prosesor pada sensor sebagai slave yang berfungsi 

mengirim data dari sensor serta Node MCU yang dibekali dengan modul Wi- 

Fi ESP 8266 sebagai master yang berfungsi untuk menerima data bernilai suhu 

satuan celcius ke aplikasi Blynk pada smartphone. Data hasil pengukuran serta 

grafik data dapat dilihat langsung pada interface blynk serta rekap data dapat 

dikirim ke surel. 

Kata kunci : Blynk, ESP 8266, Mikrokontroller, Suhu 

 

 

 

 
Abstract 

 
Wired temperature monitoring system based on Internet of Things (IOT) is a 

measurement tool that is connected to the Internet that can monitor the value of 

the temperature of a cable that is electrified,remotely using a smartphone. This 

tool works by using a Thermal Infrared Sensor for temperature data retrieval on 

the cable and a microcontroller to process data and display it in a smartphone 

system remotely. This cable temperature meter can measure temperature on a 

scale of -50ºC to 380ºC. To make this system, it requires communication between 

two microcontrollers, with Arduino Nano or processor at sensors as a slave 

which functions to send data from sensors and Node MCU which is equipped 

with an ESP 8266 Wi-Fi module as a master which functions to receive data 

with a temperature value of Celsius units to the Blynk application on a 

smartphone. Measurement data and data graphs can be viewed directly on the 

blynk interface and data recaps can be sent to email. 

 
Key words : Blynk, ESP 8266, Microcontroller, Temperature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Transmisi energi listrik transformator daya step down pada gardu umumnya 

menggunakan kabel berjenis serta NYY pada sisi sekunder sebagai penghantarnya. 

Kabel NYY ini dipasang pada tiap – tiap terminal R, S, T, dan N pada trafo. Kabel ini 

dirancang untuk instalasi tetap atau ditanam dengan isolasi berjenis PolyVinyl Chloride 

(PVC) yang kuat dan minim gangguan luar. Kabel NYY pada sisi sekunder trafo ini 

akan disalurkan ke LVMDP dengan tegangan 400/230 V. 

Dalam Operasionalnya, terkadang kabel NYY mengalami gangguan salah satunya 

gangguan adalah suhu kabel meningkat akibat pembebanan arus diatas arus 

nominalnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan mutu isolasi kabel hingga 

menyebabkan kecelakaan. Peristiwa ini tentunya tidak dapat diprediksi dan dapat 

menyebabkan penurunan efisiensi kerja karena petugas harus rutin mengecek trafo 

langsung ditempat. 

Maka dari itu tercetus ide dari penulis berupa alat tugas akhir dengan judul 

“Monitoring Suhu Kabel Berbasis Internet of Things (IoT)” dengan membuat sebuah 

alat untuk mendeteksi suhu pada kabel trafo yang dipasangkan pada sisi sekunder trafo. 

Alat ini nantinya akan membaca suhu pada kabel dimana nilai dari suhu tersebut dapat 

di monitoring pada smartphone dengan menggunakan Node MCU ESP 8266 dan 

aplikasi Blynk serta direkap data hariannya dan dikirim ke surel. 

Alat ini merupakan bentuk pengembangan ide dari alat sebelumnya dalam 

jurnal yang berjudul “Alat Monitoring Suhu Kabel Trafo Berbasis Arduino dengan 

SMS”, namun keunggulan dari alat ini terletak pada IoT nya yang menggunakan Wi- 

Fi dan aplikasi Blynk yang secara terus menerus mengirim data real-time dengan 

tampilannya yang simpel tanpa perlu menggunakan SIM card berbayar untuk mengirim 

SMS sehingga memudahkan pengguna dalam pemakaian. 

 

 

 
 

1 



Politeknik Negeri Jakarta 

 

 

2 
 
 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana program monitoring via Blynk? 

2. Bagaimana Tampilan data pada aplikasi Blynk pada smartphone? 

3. Bagaimana cara kerja database dan notifikasi alarm pada Blynk? 

 

 
1.3 Tujuan 

1. Untuk menjelaskan program monitoring pada Blynk. 

2. Untuk mengetahui tampilan data pada smartphone. 

3. Untuk mengetahui tampilan serta cara kerja database dan notifikasi alarm. 

 

 
1.4 Luaran 

Luaran yang diharapkan dari Tugas Akhir ini berupa : 

1. 3 buah alat pengukuran suhu kabel dengan berbasis IoT yang akan 

dipasangkan pada transformator daya step down 20 kV yang terletak di 

gardu Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). 

2. Laporan Tugas Akhir (TA) dengan judul “Monitoring Suhu Kabel 

Berbasis IoT” sebagai referensi dengan harapan membangun sistem yang 

lebih baik dengan cara penambahan fitur dan durabilitas alat. 

3. Publikasi berupa jurnal electrices untuk berbagi wawasan mengenai alat 

yang dibuat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Program yang digunakan untuk me-monitoring alat monitoring suhu kabel 

merupakan program yang berbasis Arduino IDE pada NodeMCU8266. 

NodeMCU mengirimkan data berupa nilai suhu yang telah diukur ke aplikasi 

Blynk pada smartphone. Blynk menampilkan nilai suhu yang terukur dengan 

beberapa fitur yang tersedia. 

2. Tampilan data pada aplikasi Blynk untuk alat monitoring suhu kabel 

menggunakan beberapa widget dengan fungsinya masing masing yang 

mendukung alat diantaranya value display untuk tampilan terukur dan push 

notification sebagai indikator fault condition. 

3. Database pada Blynk terkoneksi pada Blynk Cloud secara privat. Blynk 

merekap setiap nilai pengukuran berdasarkan waktu yang dapat ditentukan 

oleh pengguna. Data tersebut dikirim ke surel tiap waktunya. 

 
 

5.2 Saran 
 

Adapun saran dari penulis untuk alat monitoring suhu kabel berbasis Internet of 

Things untuk pengukuran suhu trafo ini jika ingin dikembangan diantaranya alat dapat 

dimodifikasi dengan penambahan fitur-fitur baru yaitu pengukuran suhu ambient pada 

gardu, alat juga mampu mengukur tegangan dan arus pada tiap fasa secara real time 

dengan durabilitas casing yang kokoh dan tahan panas saat kondisi tertentu. 
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