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Abstrak  

 
PHB-TR ini berguna untuk membagi ke beberapa jurusan untuk menyuplai ke konsumen. 
Sebelum ke konsumen, panel PHB TR harus memiliki instalasi yang sesuai dengan 
standard serta komponen yang ada didalam panel harus sesuai dengan kebutuhan. Maka 
dari itu perlu dilakukan cara instalasi yang sesuai dengan standard, test and 
commissioning pada saat tidak bertegangan serta bertegangan dan pemilihan komponen 
dengan standard.  Pengujian pada saat tidak bertegangan hasilnya yaitu hubungan antara 
L-L, L-N dan L-G tidak saling terhubung. Pada pengujian tegangan, tegangan L-L dan L-
N harus mematuhi standar SPLN No. 1 tahun 1995. Tegangan kerja tidak boleh melebihi 
+5% dan tidak kurang dari -10%. Sesuai SPLN-T6-001-2013, tegangan nominal antara 
230/400 V. Arus pada setiap fasa bervariasi tergantung beban yang digunakan. Arus 
mengalir di netral karena arus fasa melewati beban seperti rangkaian seri.Sedangkan 
untuk pemilihan komponen yang terpasang telah memenuhi standard dengan rating ACB 
1600 A, NH Fuse 100 A, Busbar 30x5 mm2, kabel NFA2X-T 3x35 mm2+ 1x50 mm2 dan 
Current Transformer ratio 400/5 A sesuai standar dan tersedia dipasaran.Maka dari itu 
dapat disimpulkan pengujian pada saat tidak bertegangan dan bertegangan telah 
memenuhi standard dan pemilihan komponen juga telah memenuhi standardnya. 
 
 
Kata Kunci: Air Circuit Breaker, Busbar, Current Transformer, Kabel NFA2X-T, NH Fuse 
PHB-TR 
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Abstract  

 
The PHB-TR panel is used to distribute power to various circuits for consumers. Before 
supplying power, the PHB-TR panel must be installed according to standards, and its 
components must meet requirements. Thus, standard installation procedures, testing, and 
commissioning with and without voltage are essential, as well as ensuring component 
compliance. Testing without voltage showed no connections between L-L, L-N, and L-G, 
which is correct. For voltage testing, L-L and L-N must adhere to SPLN No. 1 of 1995. 
Operating voltage should not exceed +5% or drop below -10%. According to SPLN-T6-
001-2013, the nominal voltage is 230/400 V. Current varies by phase load and flows 
through neutral due to phase load in series. Component selection includes an ACB with a 
1600 A rating, NH Fuse of 100 A, 30x5 mm Busbar, NFA2X-T cable 3x35 mm² + 1x50 
mm², and a 400/5 A Current Transformer. All components meet standards and are 
available on the market. In summary, both the voltage and no-voltage tests and component 
selection meet the standards. 
 
Keywords: Air Circuit Breaker, Busbar, Cable NFA2X-T, Current Transformer, NH Fuse, LVDB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Pada jaringan distribusi, terdapat salah satu komponen distribusi, yaitu Panel 

Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB TR) yang merupakan panel penghubung dan 

pembagi energi listrik dari jaringan tegangan menengah menuju konsumen, 

sehingga konsumen mendapatkan suplai energi listrik. PHB TR mendapat sumber 

tegangan dari transformator stepdown. 

PHB TR ini berguna untuk membagi ke beberapa jurusan untuk menyuplai ke 

konsumen. Sebelum ke konsumen, panel PHB TR harus memiliki instalasi yang 

sesuai dengan standard serta komponen yang ada didalam panel harus sesuai 

dengan kebutuhan. 

Menurut Hartanti (2018), terdapat beberapa aspek yang dapat menentukan baik 

buruknya kondisi suatu PHB, diantaranya aspek konstruksi, proteksi, pengawatan, 

penandaan, dan kondisi kelistrikan. Besarnya daya yang diterima oleh konsumen 

tergantung berapa fuse yang digunakan pada PHB. 

Agar kondisi PHB TR ini baik dan layak maka diperlukannya test and 

commissioning pada komponen yang digunakan agatidak terjadi hal tidak 

diinginkan 

Maka dari itu, pada tugas akhir ini akan dibahas mengenai Instalasi Panel 

Hubung Bagi Tegangan Rendah di Bengkel Distribusi Tenaga Listrik untuk 

mengetahui cara instalasi PHB TR sesuai standard serta pemeliharaan dan 

perawatan PHB TR yang sesuai SOP. 

1.2.Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara instalasi PHB-TR yang sesuai standard? 

2. Bagaimana test and commissioning pada saat tidak bertegangan dan 

bertegangan? 

3. Bagaimana cara pemilihan komponen pada PHB-TR sesuai dengan standard? 
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1.3.Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin diraih di Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menginstalasi Panel Hubung Bagi Tegangan Rendah yang sesuai dengan 

standarnya di bengkel distribusi tenaga listrik 

2. Dapat melakukan test and commissioning pada saat tidak bertegangan dan 

bertegangan 

3. Dapat mengetahui pemilihan komponen PHB-TR yang sesuai dengan standard? 

1.4.Luaran  

Luaran yang diharapkan dari hasil penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jobsheet pemeliharaan dan perawatan PHB TR  

2. Modul Praktik pemeliharaan dan perawatan PHB-TR 

3. Artikel Ilmiah Perancangan Panel Hubung Bagi Tegangan Rendah Pasang 

Dalam
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa 

kesimpulan untuk Tugas Akhir ini berupa: 

1) Berdasarkan instalasi PHB-TR harus mempersiapkan APD, alat dan bahan 

sebelum melakukan instalasi PHB-TR. 

2) Berdasarkan pengujian tanpa tegangan kontinuitas menunjukkan bahwa pada 

pemasangan komponen tidak ada yang saling terhubung sehingga pemasangan 

komponen sudah sesuai dengan standar dan berdasarkan pengujian tanp 

tegangan Insulation Tester menunjukkan bahwa hasil yang paling terendah pada 

variasi ukur L-N dengan nilai yaitu 4.0 MΩ, sedangkan hasil tertinggi  pada 

variasi ukur L-Ground dengan nilai yaitu 10.2 MΩ.  Sedangkan, berdasarkan 

pengujian bertegangan dengan parameter yang diukur yaitu voltage 

menunjukkan bahwa nilai tegangan L-L dengan nilai range 390-400 V dan 

berdasarkan pengujian bertegangan dengan parameter yang diukur  yaitu arus 

menunjukkan bahwa nilai arus pada setiap fasa berbeda-beda dikarenakan 

beban yang digunakan pada saat pengujian bervariasi serta arus pada netral dan 

grounding tidak ada nilai arus yang mengalir, maka rangkaian yang terpasang 

tidak ada arus bocor 

3) Berdasarkan hasil perbandingan komponen dengan standard, komponen yang 

digunakan sudah memenuhi dengan standard dan di pasaran. Dari hasil 

persamaan (1) ACB yang digunakan dengan arus nominal 1600 A, dari hasil 

persamaan (3) NH Fuse yang digunakan senilai KHA 100 A, dari hasil 

persamaan (5) Busbar yang digunakan dengan ukuran 30x5 mm, dari hasil 

persamaan (6) jenis  kabel yang digunakan NFA2X-T dengan ukuran 3x35𝑚𝑚  

+ 1x 50 𝑚𝑚 , dari hasil persmaan (7) Current Transformator yang digunakan 

dengan ratio 400/5 A. Dengan demikian pemilihan komponen sudah sesuai 

dengan standar. 
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5.2 Saran  

1) Pada saat instalasi dan pengujian pada PHB-TR harus memperhatikan K3 dan 

K2 agar tidak terjadi kecelakaan pada saat pengujian PHB-TR 

2) Untuk pemilihan komponen pada PHB-TR harus menggunakan persamaan 

yang ada. 
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