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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa 

perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri, termasuk dalam sistem pengawasan 

dan pengendalian. Sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) berbasis 

Internet of Things (IoT) telah menjadi tulang punggung bagi optimasi proses industri 

dengan menawarkan kemampuan pemantauan dan pengendalian secara real-time yang 

efisien dan fleksibel. Namun, permasalahan yang muncul adalah masih adanya sistem 

kendali yang tidak dapat dipantau secara jarak jauh atau on-site, sehingga respons 

terhadap kondisi abnormal tidak selalu tepat waktu. Kekurangan ini berpotensi 

meningkatkan risiko kerusakan peralatan dan downtime yang berdampak pada 

operasional plant. Untuk mengatasi permasalahan ini, dikembangkanlah sistem 

monitoring dan kontrol berbasis SCADA yang terintegrasi dengan teknologi Cloud, yang 

memungkinkan pemantauan dan pengendalian plant secara real-time dari lokasi jarak 

jauh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil 

mengurangi waktu respons terhadap kondisi abnormal sebesar 30%, meningkatkan uptime 

plant dari 92% menjadi 96%, serta meningkatkan keandalan operasional dengan 

penurunan frekuensi kegagalan sistem sebesar 37,5%. Sistem ini memberikan peningkatan 

signifikan dalam efisiensi dan keandalan operasional, serta mendukung adaptasi teknologi 

yang lebih baik dalam lingkungan industri yang dinamis. 

Kata Kunci: SCADA, IoT, real-time, cloud, Keandalan Sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sonki.prasetya@mesin.pnj.ac.id


 

vi 

 

DESIGN AND BUILD OF IOT BASED SCADA PLANT 

MONITORING SYSTEM AT PT.XYZ 

Rangga Mahesa1, Sonki Prasetya1, Zaenal Ma’rup1 

1)Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, 

Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424 

Email: sonki.prasetya@mesin.pnj.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

The rapid development of information and communication technology has brought 

significant changes across various industrial sectors, including monitoring systems. The 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system based on the Internet of Things 

(IoT) has become the backbone for optimizing industrial processes by offering efficient and 

flexible real-time monitoring and control capabilities. However, a persistent issue is the 

existence of control systems that cannot be remotely monitored or managed on-site, leading 

to untimely responses to abnormal conditions. This deficiency potentially increases the risk 

of equipment damage and downtime, which negatively impacts plant operations. To address 

this problem, a SCADA-based monitoring system integrated with Cloud technology was 

developed, enabling real-time plant monitoring and control from remote locations. Test 

results showed that the developed system successfully reduced response times to abnormal 

conditions by 30%, increased plant uptime from 92% to 96%, and enhanced operational 

reliability with a 37.5% reduction in system failure frequency. This system has significantly 

improved operational efficiency and reliability while supporting better technology 

adaptation in a dynamic industrial environment. 

Keywords: SCADA, IoT, real-time, cloud, System Reliability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor industri. Salah satu 

kemajuan penting adalah integrasi Sistem Kontrol dan Pengumpulan Data 

Supervisori (S-CADA) dengan Internet of Things (IoT). SCADA berbasis IoT 

memungkinkan monitoring dan kontrol plant secara real-time, efisien, dan dari 

jarak jauh. Sistem ini menjadi tulang punggung untuk optimasi proses industri, 

pengurangan biaya operasional, dan peningkatan keamanan serta kinerja. 

Sistem SCADA (Supervisory Control & Data Acquitition) berperan penting 

dalam distribusi dan pengoperasian sistem energi listik[1]. SCADA adalah 

sistem untuk mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Penerapan SCADA 

meliputi pemantauan, pengendalian dan pengumpulan data[2]. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi otomasi, bermunculan 

berbagai teknologi baru yang memudahkan pengoperasian sistem SCADA. 

Penggunaan suatu plant akan dapat dikontrol dan dipantau oleh operator 

ditempat yang berbeda dengan plant. Maka dirancangnya yang dinamakan 

Human Machine Interface. 

Permasalahan yang muncul adalah sistem kendali tidak dapat dipantau secara 

jarak jauh atau on-site. Kini, Pentingnya diperlukan kendali jarak jauh 

memungkinkan  respons yang lebih cepat dan efektif, hal ini dapat membantu 

dalam mitigasi kerusakan dan perlindungan terhadap komponen yang ada disite.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan teknologi 

sistem pemantauan dan pengendalian yang memanfaatkan Internet of Things 

(IoT)[3]. Dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Rancang Bangun Sistem 

SCADA Plant Monitoring Berbasis IoT di. PT.XYZ. Dalam judul besar ini 

memuat beberapa sub judul yang termasuk dalam pelaksanaan proyek dari 

sebuah rancang bangun sistem monitoring and kontrol cerdas berbasis IoT.  

Integrasi SCADA dengan IoT menawarkan potensi besar untuk peningkatan 

efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas dalam pengelolaan plant industri. 

Meskipun menghadapi beberapa tantangan, manfaat yang ditawarkan membuat 

sistem ini sangat menarik untuk diimplementasikan. Dengan perencanaan dan 

desain yang tepat, SCADA berbasis IoT dapat menjadi solusi yang efektif untuk 

pengawasan dan kontrol plant di era digital ini.. Tujuan dari tugas akhir ini 

adalah membuat sistem SCADA berbasis IoT sebagai media monitoring dan 

pengaturan sistem kelistrikan berupa jumlah tegangan dan arus yang dihasilkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Proses monitoring yang biasanya dilakukan secara lokal atau di tempat 

tersedia bahkan ada pula yang dilakukan secara manual dan kelemahan dari 

sistem ini adalah monitoring tidak dapat dilakukan dalam jarak jauh. 

Berdasarkan masalah di atas rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Membuat aplikasi yang dapat diakses melalui internet dan digunakan untuk 

memonitoring tegangan, arus dan status beban. 

2. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur tombol alarm jika terjadinya trouble 

pada unit. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian, sehingga terdapat beberapa aplikasi yang dapat dijadikan batasan 

masalah yang terdiri dari : 

1. Pembuatan dan pengoperasian perangkat lunak dengan spesifikasi yang 

diharapkan sebagai berikut ; 

a. Pengontrolan jarak jauh melalui HMI yang telah dibuat. 
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b. Pengukuran dan pengawasan Plant dengan melihat data text yang 

terdapat pada HMI. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa saja yang harus dikontrol dalam sistem SCADA PT. XYZ? 

2. Bagaimana cara menampilkan hasil bacaan pada SCADA? 

3. Bagaimana kinerja dari sistem SCADA PT. XYZ sebelum dikembangkan 

dan sesudah dikembangkan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penilitian ini, terdapat rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam hasil penelitian ini. Dibawah ini merupakan rumusan masalah 

penilitan: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengembangkan sistem pengoperasian dan Monitoring di site PT. 

XYZ berbasis IoT. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengembangkan program dan Logic pada HMI (Human Machine 

Interface) untuk pengoperasian di site. 

2. Mengembangkan sistem SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) monitoring berbabasis IoT secara real-time berbasis cloud 

untuk pengoperasian di site. 

1.5 Manfaat Masalah 

Manfaat penyusunan dan pembuatan penelitian ini adalah : 

1 Untuk mempermudah kendali kerja sehingga mempercepat proses kerja alat 

tersebut. 

2 Aplikasi monitoring ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu monitoring 

yang lebih mudah dan praktis  karena dapat dioperasikan jarak jauh, dimana 

saja, dan kapan saja 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi, yaitu : 

a. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Persembahan 

4. Halaman Persetujuan 

5. Halaman Pengesahan 

6. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

7. Abstrak dalam Bahasa Indonesia 

8. Abstrak dalam Bahasa Inggris 

9. Kata Pengantar 

10. Daftar Isi 

11. Daftar Tabel 

12. Daftar Gambar 

13. Daftar Lampiran 

14. Daftar Istilah  

15. Daftar Notasi 

16. Ringkasan 

b. Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penulisan Laporan Tugas Akhir  

1.2 Rumusan Masalah Penulisan Laporan Tugas Akhir  

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir  

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir  

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Karya Ilmiah 

2.2 Kajian Teori 

2.3 Kajian Komponen 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

3.2 Objek Penelitian  

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian  

3.6 Metode Analisis Data 

3.7 Perancangan Tampilan Haiwell Cloud SCADA 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.2 Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran 

c. Bagian Isi 

1. DAFTAR PUSTAKA  

2. Lampiran 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui serangkaian tahapan pengembangan dan implementasi, 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan program dan logika pada Human 

Machine Interface (HMI) serta sistem monitoring dan kontrol berbasis SCADA 

secara real-time berbasis cloud untuk pengoperasian di site telah memberikan 

kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan 

operasional plant. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa tolok ukur berikut: 

1. Akurasi waktu respons dan ketepatan notifikasi pada HMI menunjukkan 

akurasi minimal 95% dalam memberikan informasi yang sesuai dengan 

kondisi sebenarnya dilapangan, memungkinkan operator untuk merespon 

dengan tepat waktu terhadap setiap kejadian abnormal. 

2. Keandalan Sistem SCADA berbasis cloud yang dikembangkan memberikan 

kemampuan pemantauan dan pengendalian plant secara real-time dari lokasi 

jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu 

mendeteksi kondisi abnormal dengan cepat dengan tingkat keandalan yang 

tinggi dan waktu respon maksimal 5 detik. Hal ini signifikan dalam 

meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi risiko kerusakan 

peralatan. 

3. Kemudahan Penggunaan. Antarmuka HMI yang dirancang user-friendly 

meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dari 70% menjadi 87,5%, 

berdasarkan survei yang dilakukan setelah implementasi sistem, 

menunjukkan peningkatan sebesar 17,5%. Waktu yang dibutuhkan untuk 

melatih operator baru berkurang dari 5 hari menjadi 3 hari, menunjukkan 

peningkatan efisiensi pelatihan sebesar 40%. 

4. Integrasi perangkat dan sensor sistem SCADA berbasis cloud yang 

dikembangkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 

Jumlah perangkat dan sensor menunjukkan peningkatan sebesar 15%.
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5.2 Saran 

1. Pengembangan Lebih Lanjut: Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut 

untuk menambahkan fitur-fitur canggih seperti predictive maintenance dan 

machine learning untuk analisis data yang lebih mendalam. 

2. Pelatihan Operator: Pelatihan yang berkelanjutan bagi operator sangat 

penting untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan semua fitur yang 

tersedia dalam sistem SCADA dengan efektif. 

3. Integrasi dengan Sistem Lain: Integrasi SCADA dengan sistem 

manajemen lain seperti ERP (Enterprise Resource Planning) dan MES 

(Manufacturing Execution System) dapat meningkatkan efisiensi 

operasional secara keseluruhan. 

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Pemantauan dan evaluasi berkala 

terhadap kinerja sistem SCADA harus dilakukan untuk memastikan sistem 

tetap optimal dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan operasional yang 

dinamis. 

Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, diharapkan sistem monitoring 

dan kontrol berbasis SCADA dapat terus berkembang dan memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi operasional plant di masa mendatang. 
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