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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Politeknik adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia

dengan kurikulum vokasi. Lulusan Politeknik diharapkan memiliki kemampuan

dan ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri. Peningkatan kemampuan

dan skill khusus dapat dicapai oleh Mahasiswa melalui program Praktik Kerja

Lapangan (PKL). Kegiatan PKL diharapkan dapat memberikan wawasan baru

bagi mahasiswa terkait dunia kerja juga menjadi wadah pengaplikasian dari ilmu

yang telah didapat dari kampus.

Politeknik Negeri Jakarta sebagai salah satu Perguruan tinggi jenis vokasi

memiliki Program Studi D4 Pembangkit Tenaga Listrik untuk menjawab

tantangan terhadap kebutuhan industri energi yang semakin berkembang seiring

dengannya zaman. Program Studi ini memfokuskan para mahasiswanya pada

ilmu pembangkitan listrik.

Industri Pembangkit adalah salah satu penyedia kebutuhan energi listrik

yang sangat penting untuk menopang kehidupan masyarakat. Pembangkit

Listrik Tenaga Uap adalah salah satu jenis dari pembangkit listrik yang

menggunakan uap sebagai fluida kerjanya. Uap tersebut memiliki temperatur dan

tekanan yang tinggi sehingga dapat memutarkan poros turbin yang kemudian

dikonversikan dari energi mekanik menjadi energi listrik oleh poros generator.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin merupakan salah

satu penyuplai kebutuhan energi listrik untuk wilayah Sumatera Bagian selatan

dalam sistem interkoneksi 150 KV dengan kapasitas yang terpasang sebesar 2 x

100 MW. Adapun komponen utama dari Unit Pembangkit Ombilin adalah Boiler

Feed Pump, Boiler, Turbin Uap, Generator, dan Kondensor.
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Turbin uap (steam turbine) merupakan suatu penggerak mula yang

mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah

menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Turbin uap memiliki

beberapa komponen dalam pengoperasiannya yakni governor valve dan main

stop valve.

Dalam operasinya, Turbin membutuhkan Governor Valve untuk mengatur

jumlah uap masuk keluaran dari Boiler dan Main Stop Valve untuk mengalirkan

uap tekanan tinggi masuk kedalam turbin. Governor Valve ini membutuhkan

tekanan oli yang didapat dari operasi sistem Electric Hydraulic Control Fluid Oil

System (EHC). Sistem ini beroperasi menghasilkan tenaga penggerak yang

diperlukan pada pengatur dan penggerak katup penghenti utama (main stop

valve).

EHC akan mempompakan oli oleh pompa hidrolik. Kemudian oli mengalir

menuju ke sistem GRE yang berfungsi untuk mengatur Main Stop Valve dan

Governor Valves sehingga suplay uap yang masuk ke turbin dapat terkontrol

sesuai kebutuhan sistem.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini akan membahas tentang gangguan

operasi pada sistem Electric Hydraulic Control Fluid Oil System (EHC) dan

menganalisis penyebab dan menyusun solusi serta Standar Operasional Prosedur

(SOP) dari solusi tersebut.

1.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di PT PLN (Persero) Unit

Pelaksana Pembangkitan Ombilin bagian Pemeliharaan Turbin. Kegiatan yang

dilaksanakan penulis selama praktik kerja lapangan adalah mempelajari sistem

pemeliharaan mekanik di PLTU Ombilin khususnya bagian Electric Hydraulic

Control Fluid Oil System (EHC).
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1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami sistem pembangkit khususnya Pembangklit Listrik Tenaga Uap

(PLTU) dan pemeliharaan pada komponen-komponennya.

2 Memahami kerja dari sistem Electric Hydraulic Control Fluid Oil System

(EHC)

3. Memahami pemeliharaan yang dilakukan pada pompa sistem electric

Hydraulic Control Fluid Oil System (EHC).

4. Menganalisis gangguan operasi pada sistem Electric Hydraulic Control

Fluid Oil System (EHC) dan mencari solusi dari permasalahan yang ada

1.4 Batasan Masalah Laporan Praktik Kerja Lapangan

Agar laporan praktik kerja lapangan ini tidak meluas dan lebih terarah

penulis membatasi laporan praktik kerja lapangan pada kerja sistem EHC,

perbaikan dan perawatan komponen sistem EHC dan gangguan operasi pada

sistem EHC.

1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan didapatkan manfaat untuk

mahasiswa yang melaksanakan, pihak perguruan tinggi maupun instansi yang

bersangkutan. Adapun manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

a. Mengenal suasana kerja agar dapat memahami sejauh mana harus

mempersiapkan diri apabila memasuki dunia kerja

b. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu

menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu

c. Melatih kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu bersiap,

mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja

d. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalan

dunia kerja



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[4]

e. Membantu perusahaan dalam proses kerjanya yang berhubungan dengan

dasar-dasar ilmu pembangkit tenaga listrik.

Untuk manfaat yang dapat dicapat oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana

Pembangkitan Ombilin dengan terlaksananya Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Menjaga hubungan baik dengan pihak Perguruan Tinggi dalam mendukung

program pendidikan di Indonesia

2. Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lain yang melakukan Praktik kerja

Lapangan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin

3. Menjadi sumber referensi bagi pekerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana

Pembangkitan Ombilin.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan

yaitu ;

a. Tempat : PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Ombilin

b. Tanggal : 6 September 2021 s.d. 7 Januari 2022

c. Waktu : 07.00 WIB – 16.00 WIB (Mengikuti jam kerja PLTU

Ombilin)

1.7 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah :

a. Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan studi dari buku-buku,

jurnal, website ataupun manual book maupun dari perpustakaan yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Kunjungan lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tinjauan ke

lapangan terhadap perangkat secara langsung sehingga diperoleh

pengamatan dan pengalaman yang sangat menunjang dalam penyelesaian

tugas ini.

c. Wawancara



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[5]

Metode penelitian dengan melakukan wawancara dan konsultasi dengan

mentor lapangan dan pihak-pihak profesional dalam bidang yang dipelajari.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemahaman dan

pembahasan materi.

1.8 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang kegiatan praktik kerja

lapangan, tujuan, manfaat serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan,

visi dan misi perusahaan dimana kegiatan Praktik Kerja Lapangan

berlangsung.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Menjelaskan secara singkat mengenai rangkaian acara Praktik Kerja

Lapangan yang diadakan.

BAB IV PENUTUP

Bagian akhir dari laporan praktik kerja lapangan yang berisakan tentang

kesimpulan dari analisis data-data yang telah diambil selama praktik

kerja lapangan berlangsung beserta saran masukan untuk PT PLN Unit

Pelaksana Pembangkitan Ombilin.
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4.1 Kesimpulan

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan yang bisa diambil dari laporan Praktik Kerja Lapangan ini antara

lain :

1. Sistem Electric Hydraulic Control Fluid Oil (EHC), yaitu sistem yang

berfungsi untuk menghasilkan tenaga penggerak yang diperlukan pada

pengatur dan penggerak katup penghenti utama (main stop valve) dan governor

valve.

2. Pemeliharaan yang dilakukan pada sistem EHC yaitu preventive maintenance

yang dilaksanakan setiap minggunya untuk melaksanakan pembersihan,

pengecekan kebocoran, dan pengecekan beberapa indikator operasinya. Ada

juga corrective maintenance seperti penggantian pompa yang bocor dan

penormalan pressure.

3. Gangguan operasi pada sistem EHC salah satunya pressure drop pada pompa

dapat disebabkan oleh kerusakan seal yang menyebabkan terjadinya rembesan

oli. Penyelesaian pada gangguan ini ialah dengan melakukan pergantian seal

pada pompa lama

4.2 Saran

Kegagalan pada sistem EHC sering kali dipengaruhi oleh lifetime

komponen yang telah melebihi batas operasi sehingga diperlukannya

penggantian dengan komponen baru. Serta melakukan penggantian pada

indikator – indikator di local yang sudah tidak berfungsi untuk mencegah

terjadinya miss-instrument
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CATATAN KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI MAHASISWA
JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

No Hari /
Tanggal

Kegiatan

1 Senin 6
September
2021

- Pengenalan SMK 3 Oleh Manager K3
- Pengenalan lingkugan kerja magang

2 Selasa 7
September
2021

Kegiatan Preventive Maintenance pada Komponen
Turbin Utama
GGR (Lube Oil System)

- Pengecekan pada aliran dan kebocoran pada pompa,
pemipaan dan valve

- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan pressure differential filter
- Pengecekan level oil
- Pengecekan temperatur oil sebelum dan sesudah

cooler
- Pengecekan temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room
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GTH (Sistem Pemisah Oli dan Air)
-pengecekan oil pada pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GTH

3 Rabu 8
September
2021

GFR (Electric Hydraulic Control Fluid System)
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area
- Pembersihan oil yang bocor pada GFR
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FHA (Turbin by-pass System)

- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

4 Kamis 9
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow main turbin
- pressure main turbin

- temperatur main turbin
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Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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5 Jumat 10
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama
Pada peralatan ABP (Low Pressure heater)

- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Minggu kedua
6 Senin, 13

September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin
Pada peralatan CRF Booster

- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
-
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area
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Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

7 Selasa, 14
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin
Pada peralatan CEX

- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area
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8 Rabu, 15
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

Kegiatan
Terjadi kerusakan pada fan cooling tower diakibatkan karena
faktor umur dari peralatan maka solusinya dilakukan
penggantian fan.

9 Kamis, 16
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
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- pompa, pemipaan, valve dan area

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[86]

10 Jumat, 17
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin
Pada peralatan CVF

- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- level basin air pendingin
- pemipaan, valve, dan area.

Minggu ketiga
11 Senin, 21

September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA

- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room
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12 Selasa, 22
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room
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GTH (Sistem Pemisah Oli dan Air)
-pengecekan oil pada pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GTH

13 Rabu, 23
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area
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Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

14 Kamis, 24
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin
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Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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15 Jumat, 24
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Minggu keempat
16

Senin,27
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin
Pada peralatan CRF

- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada SRI Booster Pump
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area
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17 Selasa, 28
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area

18 Rabu, 29
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
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- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

19 Kamis, 30
September
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area
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Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

20 Jumat, 01
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CVF
- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- level basin air pendingin
- pemipaan, valve, dan area.
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Minggu kelima
21 Senin, 04

Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA

- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room

22 Selasa, 05
Oktober
2021

Preventife pemeliaraan turbin utama bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room
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pada bagian GTH
- pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR

23 Rabu, 06
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area
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Pembersihan oil yang bocor pada GFR dengan cara di lap
menggunakan majun

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.
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24 Kamis, 07
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Penurunan Bearing Lama untuk dilakukan NDT atau Non
Desctructive Test
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25 Jumat, 08
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Kegiatan :
Pengecekan bearing

- pembongkaran bearing
- membersihkan bearing dengan cara di lap

menggunakan maju
- penyemprotan cairan pembersih setelah itu di lakukan

pelapisan ke dua dengan warna merah kemudian
dilakukan pelapisan yang ketiga dengan warna putih

- pelapisan dilakukan bebrapa jam kemudian baru di
timpah dengan warna yang lain

- tujuan pelapisan cairan berwarna untuk mengetahui
apakah terjadi kerusakan pada bearing seperti
keretakatn, korosi, atau paling vatal pecah
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Minggu keenam
26 Senin, 11

Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area
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Kegiatan
pembersihan sampam pada peralatan turbin pendingin
pengangkatan sampah pada pipa pipa yang tersangkut

27 Selasa, 12
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[106]

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area

28 Rabu, 13
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room
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Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

kegiatan
- melakukan perbaikan pada peralatan APA terjadi

kebocoran oil pada bagian line tube oil

- terjadi keausan pada bering peralatan APA karena
level oil pelumas yang kurang

- penambahan pelumas pada peralatan APA
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29 Kamis, 14
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa, pemipaan, vslve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[110]

kegiatan

- melakukan perbaikan pada pompa
- Melakukan perbaikan pada bagian CRF terjadi

kebocoran pada jacking pump

30 Jumat, 15
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CVF
- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- pengecekan level basian air pendingin
- pwmipaan valve dan area
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Minggu ketujuh
31 Senin,18

Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA

- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room

-

kegiatan
melakukan perbaikan pada line High Pressure Heater karena
terjadi kebocorang akibat baut yang kurang kencang
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32 Selasa, 19
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

pada bagian GTH

-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR

33 Rabu, 20
Oktober
2021

Hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW

34 Kamis, 21
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
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- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

35 Jumat, 22
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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[115]

Minggu kedelapan
36 Senin, 25

Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area
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Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

37 Selasa, 26
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

pada bagian GTH
-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR
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38 Rabu, 27
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

39 Kamis, 28
Oktober
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area
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Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

kegiatan:
melakukan perbaikan pada peralatan GFR karena terjadi
kebocoran oil indikasi kerusakan pada pompa, karet yang
terdapat pada pompa rusak akibat gesekan sehingga membuat
pompa terkikis
solusi yang dilakukan yaitu mengganti pompa karena perlu
dilakukan sesegera mungkin karena sistem oil sangat penting

solusi dari masalah di atas adalah melakukan penggantian
pompa karena GFR tidak boleh lama vakum karena sangat
penting.
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40 Jumat, 29
Oktober
2021

- melakukan senam bersama karyawan
- mengikuti acara hari listrik nasional di PLTU Ombilin

kegiatan :
mengambil sampel oil pada peralatan cooling tower untuk di
uji di laboratorium

Minggu kesembilan
41 Senin, 1

November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA

- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room

42 Selasa, 2
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[121]

- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

Pada bagian GTH
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GTH



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[122]

43 Rabu, 3
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[123]

44 Kamis, 4
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[124]

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

45 Jumat, 5
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[125]

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Minggu kesepuluh
46 Senin, 8

November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[126]

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

47 Selasa, 9
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[127]

*Kegiatan:

Pengambilan sample Oli pada Lube Oil System untuk di uji di
Laboratorium

48 Rabu, 10
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[128]

Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

*Kegiatan:
Pembersihan filter pada air bassin Cooling Tower

49 Kamis, 11
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[129]

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

51 Jumat, 12
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CVF
- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- level basin air pendingin
- pemipaan, valve, dan area.



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[130]

Minggu kesebelas
52 Senin, 15

November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA
- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room

53 Selasa, 16
November
2021

bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

pada bagian GTH

-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[131]

*Kegiatan
Pembongkaran House Turbine dan pembukaan Turning Gear

54 Rabu, 17
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian
turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[132]

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

55 Kamis, 18
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[133]

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

56 Jumat, 19
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[134]

-

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Minggu keduabelas
57 Senin, 22

November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[135]

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

58 Selasa, 23
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[136]

- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area

59 Rabu, 24
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[137]

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water

pompa, pemipaan, valve, dan area

60 Kamis, 25
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[138]

61 Jumat, 26
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CVF
- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- level basin air pendingin
- pemipaan, valve, dan area.

Minggu ketigabelas
62 Senin, 29

November
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA

- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[139]

63 Selasa, 30
November
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[140]

pada bagian GTH
-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR

64 Rabu, 1
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area
- Pembersihan oil yang bocor pada GFR dengan cara di

lap menggunakan majun



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[141]

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

65 Kamis, 2
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

]]



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[142]

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

66 Jumat, 3
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Minggu keempatbelas
67 Senin, 6

Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[143]

- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

68 Selasa, 7
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[144]

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area

*Kegiatan:
Pencarian bentuk asli dari Pompa GFR di Gudang



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[145]

Balancing pertama pada turbin

69 Rabu, 8
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[146]

-
70 Kamis, 9

Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

71 Jumat, 10
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CVF
- kenaikan suara dan vibrasi
- kebocoran oil
- level oil
- level basin air pendingin
- pemipaan, valve, dan area.

Minggu kelimabelas
72 Senin, 13

Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[147]

- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

73 Selasa, 14
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[148]

- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area

74 Rabu, 15
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

75 Kamis, 16
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[149]

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

kegiatan
melakukan pengamplasan dan cloting pada fan baru cooling
tower

76 Jumat, 17
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[150]

Minggu keenambelas
77 Senin, 20

Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

kegiatan
pembersihan filter pada CWP Cooling water circulation



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[151]

78 Selasa, 21
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CEX
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- vibrasi bearing
- temperatur bearing
- temperatur pendingin mech.seal
- level minyak pelumas
- pompa, pemipaan,valve, dan area

Pada peralatan CVI
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- temperatur inlet pendingin
- temperatur outlet pendingin
- pompa, pemipaan, valve, dan area



LAPORAN PRAKTIK KERJA MAGANG

[152]

Balancing kedua pada turbin dikarenakan balancing pertama
gagal

79 Rabu, 22
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Condensor
- pressure (Vacuum) di control room
- temperatur air pendingin outlet
- temperatur pendingin outlet
- temperatur steam inlet di control room
- temperatur air outlet /hot well di control room

Pada peralatan ACO
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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[153]

Pada peralatan CWP
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pressure suction
- pressure discharge
- line pendingin bearing motor
- kondisis strainer inlet water
- pompa, pemipaan, valve, dan area

80 Kamis, 23
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan Coler water circulasi
- kebocoran pada pemipaan, body dan valve
- temperatur air pendingin inlet
- temperatur air pendingin outlet
- pompa, pemipaan, valve dan area
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[154]

Pada peralatan CET
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- kelainan suara dan vibrasi pompa, pemipaan, vslve,

dan area

81 Jumat, 24
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Minggu ketujuhbelas
82 Senin, 27

Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan APA
- Mengukur level oil
- Pengecekan kebocoran pada pompa, pemipaan, valve
- Pressure suction
- Pressure discharge
- Temperatur lube oil
- Temperatur cooler Mec.seal
- Pressure diferential filter lube oil
- Level minyak pelumas
- Aliran oil pada sight glass
- Pompa pemipaan dan area
- Pengecekan temperatur dan vibrasi di control room
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[155]

83 Selasa, 28
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

pada bagian GTH
-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
- pembersihan pada area GGR

84 Rabu, 29
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
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[156]

- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

85 Kamis, 30
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

86 Jumat, 31
Desember
2021

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan ABP (Low Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan AHP (High Pressure Heater)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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Minggu kedelapanbelas
87 Senin, 3

januari 2022
Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin pendingin

Pada peralatan CRF Booster
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan SRI (pemipaan)
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- pressure suction
- pressure dischsrge
- kelainan suara dan vibrasi
- pompa,pemipaan, valve,dan area

Pada peralatan CTA
- kebocoran pada pompa, pemipaan, dan valve
- jumlah bola toprogge yang dioperasikan
- penambahan bola taprogge
- pompa,pemipaan, valve,dan area

88 Selasa, 4
januari 2022

Preventif pemeliharaan turbin
bagian turbin utama

pada bagian GGR
- Pengecekan pada pompa, pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Pressure difrintial filter
- Level oil
- Temperatur oil sebelum cooler
- Temperatur oil sesudah cooler
- Temperatur oil tank
- Teperatur oil bearing turbin dan generator

B1,B2,B3,B4 dalam control room

pada bagian GTH
-pengecekan oil
- pompa, tanki, valve dan area
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- pembersihan pada area GGR

89 Rabu, 5
januari 2022

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan GFR
- Pengecekan kebocoran pada pemipaan dan valve
- Pressure discharge
- Temperatur oil hydrolik
- Pressure diferential filter
- Level oil
- Aliran oil hydrolik pada sight glass
- Pengecekan pompa, tangki,pemipaan dan area

Pada peralatan FHA
- Pengecekan pressure discharge
- Pengecekan level oil
- Pengecekan pompa, tanki, pemipaan valve dan area.

90 Kamis, 6
januari 2022

Preventif pemeliharaan turbin bagian turbin utama

Pada peralatan turbin
- kebocoran steam dan minyak pelumas
- pengecekan base plate pedestal bearing
- lagging, pemipaa, valve, dan area
- flow mean turbin
- pressure main turbin
- temperatur main turbin

Pada peralatan SVA (Auxiliary steam)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area

Pada peralatan ADG (Dearator)
- kebocoran pada pemipaan dan valve
- pemipaan, valve, dan area
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91 Jumat, 7
januari 2022

Hari terakhir magang
- senam pagi bersama karyawan PLTU Ombilin
- foto bersama karyawan PLTU Ombilin


