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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Oksigen memegang peranan penting dalam semua proses tubuh 

secara fungsional serta kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang 

paling utama dan sangat vital bagi tubuh   sehingga   peran   mesin 

DOCS sangat penting. Jenis mesin DOCS juga beragam, baik merknya 

maupun kapasitas kemampuan dan juga jenisnya. Salah satu jenis mesin 

DOCS tersebut adalah Mesin DOCS 500. Dalam penggunaannya mesin 

membutuhkan listrik, listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat 

penting. Sebelum adanya listrik hampir semua benda dan alat bantu manusia 

dalam kehidupan sehari-hari digerakkan dengan tenaga manusia ataupun 

alam. Sejak adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat 

dalam berbagai bidang, yang menonjol adalah dalam bidang teknologi 

elektronika. sistem instalasi listrik membutuhkan sumber listrik atau daya 

yang berasal dari pembangkit yang dikelola oleh PLN. 

Setiap sistem instalasi listrik dilengkapi dengan sistem proteksi 

untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan sistem dan 

mempertahankan kestabilan sistem ketika terjadi gangguan, sehingga 

kontinuitas pelayanan dapat dipertahankan. Salah satu komponen sistem 

proteksi yang berperan penting dalam penyaluran tenaga listrik adalah 

Circuit Breaker dan alat untuk mempertahankan kestabilan adalah 

Stabilizer. Dengan demikian penulis memutuskan topik penulisan sebagai 

laporan Praktik Kerja Lapangan adalah “Sistem Instalasi Daya Untuk Mesin 

DOCS 500 Dengan Stabilizer Samoto 60kVA” 
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1.2. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

dilaksanakan di PT Generator Pasifik Indonesia, yaitu: 

1. Instalasi mesin DOCS 200 dan 500. 

2. Instalasi mesin Oil-free Oxygen Piston Compressor. 

3. Instalasi Stabilizer. 

4. Merakit dan memasang manifold kontrol. 

5. Memasang manifold pengisian. 

6. Membantu menginput data kelengkapan bahan untuk proses instalasi. 

 

 
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Adapun tempat dan alokasi waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

sebagai berikut: 

Nama : PT Generator Pasifik Indonesia 

Alamat : Ruko Tiara Buncit Blok D16, Jl. Kemang Utara 

IX/9, Jakarta Selatan 12760. 

Waktu PKL : Senin s.d. Jumat 

Mulai Pukul : 09.00 s.d. 18.00 WIB 

Tanggal : 29 September 2021 s.d. 29 Desember 2021 
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1.4. Tujuan dan Kegunaan 

 
1.4.1. Tujuan 

1. Mahasiswa mendapat wawasan, pengetahuan, 

pengalaman tentang bagaimana kondisi lapangan di dunia 

kerja / industri. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui cara wiring panel daya pada 

mesin DOCS 500. 

3. Mengetahui prinsip kerja dan kegunaan dari Stabilizer. 

4. Mengetahui cara pemasangan grounding pada body mesin 

agar mencegah kebocoran listrik. 

5. Mempelajari uji mesin dan pengetesan pada mesin DOCS 500 

 

 
1.4.2. Kegunaan 

1. Sebagai salah satu metode untuk mempraktikkan ilmu – ilmu yang 

sudah didapatkan selama kuliah ke dalam dunia kerja atau industri 

yang sesungguhnya. 

2. Sebagai gambaran atau referensi teman-teman yang ingin 

mengetahui bagaimana sebuah sistem di suatu industri berjalan 

serta komponen apa saja yang digunakan sebagai pendukungnya. 
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Lampiran 3 Gambaran Umum Perusahaan 
 

PT. Generator Pasifik Indonesia adalah sebuah perusahaan yang 

berpangalaman dalam memberikan solusi kepada rumah sakit atas pengadaan 

oksigennya. Didirikan pada tahun 2005, mulai dari spesialis gas rumah sakit 

hingga spesialis gas industri minyak dan gas. 

Dengan bekerjasama dengan PCI gases dan Teledyne, PCI didirikan pada tahun 

1984 merupakan perusahaan yang sedang berkembang yang berlokasi di Riverside 

CA yang bergerak dalam pembuatan desain peralatan penghasil dan 

pendistribusian nitrogen dan oksigen bertekanan tinggi / kemurnian tinggi 

terutama untuk penerbangan militer, aplikasi medis, dan servis sumur minyak. 

Generator Pasifik indonesia berusaha untuk dapat memasuki pasar gas industri di 

Indonesia dalam waktu yang lama. Perusahaan telah memperpanjang kepercayaan 

dari klien di industri rumah sakit dan PLN sebagai satu-satunya produsen Listrik 

di Indonesia 
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