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Abstrak 

 

Prototype penerangan jalan umum berbasis blynk merupakan sebuah alat yang dibangun 

menyerupai situasi dan kondisi fisik dari sistem penerangan jalan umum (PJU) namun 

dengan ukuran yang lebih kecil dari aslinya. Komponen yang diaplikasikan dan berperan 

penting dalam menjalankan kerja dari alat ini yaitu Arduino untuk mengontrol kerja dari 

lampu dan sensor, kemudian aplikasi blynk untuk melakukan monitoring terhadap kerja 

dari alat serta NodeMCU ESP8266 yang berperan untuk menyampaikan instruksi dari 

Arduino kepada komponen keluaran dan juga kepada data yang termonitor pada aplikasi 

blynk. Selain itu, komponen masukan yang diaplikasikan pada alat ini yaitu sensor 

proximity, sensor LDR, sensor arus, dan sensor tegangan dengan komponen keluaran 

yaitu lampu penerangan LED. Penggunaan komponen-komponen ini ditujukan agar 

dapat tercapai proses kontrol dan monitoring kerja dari sistem PJU yang lebih baik dan 

efisien. Untuk memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari dibangunnya prototype ini, 

diperlukan proses pelaksanaan instalasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dari 

masing-masing komponen. Hal ini juga memiliki tujuan supaya sistem yang dibangun 

dapat bekerja secara andal dan dapat bekerja dalam rentang waktu yang sesuai dengan 

seharusnya. Supaya proses instalasi yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat dan 

sesuai dengan karakteristik komponen, maka perlu dilaksanakan satu tahapan penting 

yaitu dengan melakukan pembuatan gambar rancangan instalasi. Gambar yang 

diperlukan dalam menunjang proses instalasi meliputi layout penempatan komponen, 

rangkaian daya, rangkaian instalasi sensor, serta tampilan fisik yang akan ditampilkan. 

Kata kunci: gambar rancangan instalasi, instalasi, komponen, kontrol, monitoring, PJU 

 

Abstract 

 

Blynk-based public street lighting prototype is a tool that is built to resemble the physical 

situation and condition of a public street lighting system but with a smaller size than the 

real situation. The components that are applied and has an important role in the working 

process of this tool are Arduino to control the work of the lamps and sensors, then the 

blynk application to monitor the work of the tool, and the NodeMCU ESP8266 to send 

instructions from Arduino to the output components and also to the data monitored on the 

blynk application. Other than that, the input components applied to this tool are 

proximity sensors, LDR sensors, voltage sensors, and current sensors and for the output 

component is the LED lamp. The use of these components is to achieve a better and more 

efficient work control and monitoring process of the PJU system. To reach the final goal 

of this prototype, it is necessary to do an appropriate installation process and accordance 

with the characteristics of each component. It also has another goal that the system can 

work reliably and can work within the timeframe as long as it should be. In order for the 

installation process to be carried out correctly and accordance with the characteristics of 

the components, it is necessary to carry out one important step, namely by making 

installation design drawings. The designs needed to support the installation process 

include the layout of the component’s placement, power circuits, sensor installation 

wiring and the physical appearance that will be displayed.  
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BAB I                                                                                            

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, kemajuan teknologi sedang berkembang dengan sangat 

pesat. Kemajuan teknologi tidak hanya teraplikasi pada hal-hal yang bersifat 

major namun juga teraplikasi pada hal-hal yang dekat dengan kegiatan harian 

manusia. Kemajuan teknologi yang cukup dikenal dan dirasakan oleh 

manusia yaitu otomatisasi. Otomatisasi merupakan salah satu bentuk 

kemajuan teknologi yang tujuan utamanya yaitu membantu dan 

mempermudah pekerjaan manusia. Berbicara mengenai otomatisasi tentu 

tidak akan meninggalkan pembicaraan mengenai kontrol serta monitoring. 

Salah satu objek yang dapat diotomatisasi dan dekat dengan kegiatan 

harian manusia dan sarat manfaat adalah penerangan jalan umum (PJU). Pada 

dasarnya PJU dapat diartikan sebagai sebuah sistem penerangan yang 

diaplikasikan pada jalanan umum sehingga ketika lingkungan sekitar minim 

cahaya, para pengguna jalan dapat melintas dengan aman, nyaman, dan 

terarah. Pada saat tulisan ini disusun, masih banyak ditemui sistem PJU yang 

dioperasikan secara manual menggunakan saklar pada pos tertentu namun 

tidak sedikit juga yang sudah ditambahkan komponen kontrol sederhana 

berupa timer. Namun terkadang juga ditemui situasi dimana pada pagi atau 

siang hari yang cerah, lampu untuk PJU masih ada yang menyala padahal 

sudah tidak diperlukan. Contoh kasus ini merupakan salah satu hal yang 

dapat diantisipasi dengan pengaplikasian perkembangan teknologi yang ada 

untuk lebih memaksimalkan manfaat dari PJU tersebut.  

Perkembangan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu dengan pengaplikasian sensor proximity, sensor 

LDR, sensor arus, sensor tegangan, Arduino yang berperan untuk mengontrol 

kerja sensor dan lampu pada sistem PJU, pengaplikasian dari aplikasi Blynk 

untuk melakukan monitoring terhadap kerja PJU tersebut, serta penggunaan 

NodeMCU ESP8266 untuk menyampaikan instruksi berupa data yang 

terbaca pada aplikasi Blynk. Untuk mengintegrasikan prinsip kerja dari 

komponen-komponen tersebut sehingga dapat bekerja sebagai pengontrol dan 
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pemonitor kerja dari keluaran pada PJU yaitu lampu, dibutuhkan proses 

perancangan instalasi secara tepat dan sesuai dengan karakteristik dari 

masing-masing komponen. Hal ini juga dimaksudkan supaya dapat terbangun 

sebuah sistem PJU yang bekerja secara andal dan berkelanjutan sesuai jangka 

umur penggunaan yang seharusnya serta minim terjadinya masalah. 

Dari hal tersebut, penulis memutuskan untuk membahas mengenai proses 

perancangan instalasi komponen kontrol dan monitoring untuk PJU dalam 

bentuk prototype dengan harapan inovasi ini dapat diaplikasikan di lapangan 

dan memberi manfaat positif di kemudian hari. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan penulis selesaikan diantaranya: 

1. Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan proses instalasi 

listrik? 

2. Bagaimana proses pemilihan komponen dalam sebuah perancangan 

instalasi? 

3. Bagaimana proses perancangan instalasi untuk membangun sebuah sistem 

PJU berbasis Blynk? 

4. Apa manfaat dari pengaplikasian kerja sensor, Arduino, Blynk, dan 

NodeMCU ESP8266 pada sistem PJU? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1. Mengetahui tahapan perancangan untuk instalasi sistem PJU berbasis 

Blynk. 

2. Mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk instalasi sistem PJU 

dengan karakteristik yang sesuai satu sama lain. 

1.4 Luaran  

Luaran dari pengerjaan tugas akhir yaitu: 

1. Alat berupa prototype penerangan jalan umum berbasis blynk. 

2. Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Instalasi Prototype Penerangan 

Jalan Umum berbasis Blynk”. 
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BAB V                                                                                                              

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam instalasi prototype PJU 

berbasis Blynk ini yaitu: 

1. Dalam melakukan perancangan serta pelaksanaan instalasi listrik perlu 

dipertimbangkan enam prinsip dasar instalasi yaitu keamanan, keandalan, 

ketercapaian, ketersediaan, keindahan, dan faktor ekonomis. 

2. Pemilihan komponen yang tepat dalam perancangan instalasi akan 

mendukung keberhasilan alat dalam melaksanakan deskripsi kerja. 

3. Salah satu hal wajib dalam melaksanakan perancangan serta proses 

instalasi listrik yaitu tersedianya gambar, baik gambar penempatan 

komponen, gambar tampak alat, diagram daya, dan gambar wiring 

komponen kontrol. 

4. Setelah melakukan proses instalasi, yang harus dilakukan yaitu 

melakukan pengujian untuk memastikan instalasi yang dilakukan sudah 

tepat dan kontinuitas sudah baik. 

5. Setelah dilakukan pengujian, dapat dipastikan koneksi masing-masing 

terminal antar komponen sudah terhubung dengan solid tidak ada 

renggang dan menghasilkan tegangan yang sudah sesuai. 

5.2 Saran  

Setelah menyusun laporan tugas akhir ini, penulis memiliki saran sebagai 

berikut: 

1. Setelah melaksanakan proses instalasi, sebaiknya dilakukan perapian 

kabel dengan menggunakan spiral kabel dan juga kabel duct serta 

membuat pelabelan kabel supaya lebih mudah dalam pengerjaan 

seandainya terjadi trouble. 

2. Untuk nilai sensitivitas sensor LDR dan proximity perlu diatur sesuai 

dengan kebutuhan pengguna.  
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3. Ketika alat ini akan diaplikasikan untuk penggunaan harian, maka sangat 

dianjurkan untuk menggunakan lampu yang memang mendukung 

peredupan atau dimmable. 
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Lampiran 2 . Gambar Desain Alat Tampak Atas  
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Lampiran 3 . Gambar Desain Alat Tampak Depan 
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Lampiran 4 . Gambar Desain Alat Tampak Samping 
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Lampiran 5 . Wiring Suplai dan Komponen Kontrol 
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Lampiran 6 . Wiring Diagram Sensor Proximity 
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Lampiran 7 . Wiring Diagram Sensor LDR, Sensor Arus, dan Tegangan 
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Lampiran 8 . Wiring Diagram Lampu 
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Lampiran 9 . Legenda Wiring Diagram 
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Lampiran 10 . Layout Panel Kontrol 


